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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	от 24 декабря 2020 года
	№ 1860



Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Онежское» Онежского района Архангельской области на период 2020 - 2025 годы с перспективой до 2039 года
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; на основании Уставов муниципального образования «Онежский муниципальный район» и муниципального образования «Онежское», а также ст. 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 24.04.2020).
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры  муниципального образования «Онежское» Онежского района Архангельской области  на период 2020 - 2025 годы с перспективой до 2039 года, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника муниципального казенного учреждения «Управление по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» Котлова С.Б.

Глава муниципального образования 
«Онежский муниципальный район»                                                    И.И. Гришин
Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образованиях

«Онежский муниципальный район»

от 24 декабря 2020 № 1860
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Онежское»

Онежского района АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

на период 2020-2025 гг.

с перспективой до 2039 года

Программный документ

2020 год
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	Наименование   Программы


	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Онежское» Онежского района Архангельской на период 2020-2025 гг. с перспективой до 2039 года.

 

	Основание для разработки Программы
	Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

Генеральный план муниципального образования «Онежское»


	Заказчик Программы
	Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район»

	Цель Программы
	Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Онежское», в соответствии с генеральным планом и потребностями строительства для эффективного функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, разработки производственных и инвестиционных программ, снижения себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство, внедрения энергосберегающих технологий, обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг, улучшения экологической ситуации в муниципальном образовании.

	Задачи Программы
	Задачами Программы являются:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем.

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

	Важнейшие целевые показатели           Программы


	- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;

- обеспечение населения качественной питьевой водой;

-улучшение санитарного состояния территорий поселения;

-улучшение экологического состояния окружающей среды

	Сроки и этапы реализации Программы
	Период реализации Программы: 2020 – 2039 гг.

Этапы реализации мероприятий Программы:

1 этап: 2020 – 2025 годы

2 этап: 2026 – 2039 годы

	Объемы

финансирования

Программы


	Объем финансирования Программы

 составляет 381543,9 тыс. руб.

1 этап: 2020 – 2025 гг. – 330743,9 тыс. руб.
2 этап: 2026 – 2039 гг. – 50800,0тыс. руб.




1.Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Онежское» на 2020-2025 с перспективой до 2039 гг. (далее – Программа) является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования на период до 2039 года.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Основными задачами Программы являются:

Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем.

Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

1.1 Краткий анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

1.1.1. Система электроснабжения
Электроснабжение потребителей города осуществляется от системы Архэнерго через электроподстанции 110 кВ «Онега» и «Онежский ЛДК». Наподстанцию «Онега» электроэнергия приходит по отпайке от линии электропередач 110 кВ «Вонгуда-Северодвинск». ПС «Онега» является опорной подстанцией, от нее отходит ЛЭП 110 кВ на ПС «Онежский ЛДК». Передача электроэнергии по территории МО «Онежское» осуществляется на напряжении 10 кВ.

На территории МО «Онежское» расположено около 70 трансформаторных подстанций, напряжением 10 кВ. Большинство из них запитано от распределительной подстанции РП-6 и питают центральную часть города.

Рабочий поселок при ЛДК запитан от подстанции 110 кВ «Онежский ЛДК». На его территории расположено 10 трансформаторных подстанций 10 кВ.

На территории левобережной части города находится 4 трансформаторных подстанции 10 кВ, запитанных по первому фидеру от подстанции 110 кВ «Вонгуда», расположенной за пределами города.

Энергосистема города Онеги связана с соседними муниципальными образованиями следующими линиями электропередач:

Линии электропередачи

	Наименование подстанций в МО Онежское
	Наименование подстанций в соседних МО
	Класс напряжения ЛЭП, кВ
	Район

	Онега
	Вонгуда (2 ЛЭП)
	110
	Онежский район

	Онега
	Северодвинск
	110
	г. Северодвинск

	Онега
	Андозеро
	10
	Онежский район

	Онега
	Анда
	10
	Онежский район

	ТП-46
	Вонгуда
	10
	Онежский район

	ТП-65 (левый берег)
	Вонгуда
	10
	Онежский район

	ТП-63 (левый берег)
	Ворзогоры
	10
	Онежский район


Наблюдается дефицит мощности на опорной подстанции 110/10 кВ «Онега». На подстанции установлено 2 трансформатора ТДН-10000. По данным ОАО «Архэнерго», наблюдается превышение нормативной предельной загрузки электрооборудования, что в аварийном режиме (в работе только один трансформатор) не обеспечивает надежность электроснабжения города. Загрузка подстанции при аварийном режиме может составить 126 %.

Распределительная сеть 10 кВ от подстанции 110/10 кВ «Онежский ЛДК» полностью нуждается в реконструкции. Фидер сети снабжает потребителей без резервирования, кроме того, требуется замена опор и линий в ряде участков фидера.

Распределительная подстанция РП - 6 на данный момент перегружена. Практически остановлено подключение новых потребителей в центральной части города. Отсутствует возможность расширения РП - 6 из-за отсутствия свободных ячеек к подключению новых фидеров и ограниченности пространства здания РП.

Общее состояние сетей – удовлетворительное, плановый ремонт проводится без задержек.
Оборудование, установленное в 70-80 гг., морально и физически устарело.

Срок службы электросетевых объектов определяется стандартом, исходя из усредненного экономически целесообразного времени службы основных фондов (с учетом морального износа), и, в основном, соответствует амортизационному периоду. Для ВЛ на железобетонных опорах стандарт устанавливает срок службы 45 лет по объекту в целом, исходя из долговечности наиболее употребляемых марок проводов, для ВЛ на деревянных опорах - 20-25 лет, исходя из физического износа опор.

Для кабельных линий срок службы составляет 25-30 лет, но на практике кабельные линии служат значительно дольше в зависимости от состояния изоляции. Для ПС, согласно соответствующим стандартам, сроки использования основного оборудования ПС до списания составляют не менее 25 лет.

На практике необходимость реконструкции ПС часто возникает и по условиям морального износа.

Одно из главных требований, предъявляемых к системе электроснабжения, – бесперебойность работы. Таким образом, штатный режим работы источников электроэнергии, электрических сетей и оборудования не предполагает технологических перерывов. В случае необходимости вывода элемента электрической схемы в ремонт должен быть задействован в работу элемент, резервирующий отключаемый. В случае отсутствия резервирующего элемента должна быть собрана ремонтная схема.

Основными причинами отказов/аварий являются высокий физический износ оборудования, погодные явления, а также действия третьих лиц.

В настоящее время потери, обусловленные погрешностями системы учета электроэнергии, включаются в состав коммерческих потерь, что не обеспечивает ясного представления о структуре потерь в целом и целесообразных направлениях работ по их снижению. В связи с этим энергосбытовые предприятия, образованные при реформировании электроэнергетической отрасли выделением из энергосетевых компаний, не имеют обоснованной и утвержденной программы по борьбе с потерями электроэнергии.
Среди установленных приборов учета электронные и электромеханические.

В системе учета электроэнергии имеются следующие недостатки:

- низкий класс точности приборов учета электрической энергии и их недостаточная эксплуатационная надежность;

- низкий класс точности измерительных трансформаторов тока и напряжения и невозможность их поверки и определения их метрологических характеристик в условиях эксплуатации;

- невозможность измерения коммерческих значений мощности электроэнергии за заданные интервалы времени, что не позволяет использовать этот параметр в условиях функционирования рынка;

- применение ручного съема показаний приборов учета за календарный месяц, приводящего к неодновременности снятия показаний счетчиков и к невозможности получения достаточно точного баланса по выработке, приему в сеть и потреблению электроэнергии;

- недостаточная надежность, а в ряде случаев отсутствие необходимых каналов связи для передачи информации, в частности, между энергообъектами и центрами обработки информации, низкая скорость каналов связи.

Эксплуатация питающих РП осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов: ПУЭ, «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и др.

Все необходимые мероприятия по наладке, ремонту и замерам на объектах электроснабжения производятся в соответствии с утвержденными планами. В случае отказов оборудования РП принимаются все возможные меры по скорейшему восстановлению электроснабжения.
Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроснабжения муниципального образования «Онежское» в процессе эксплуатации ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов. При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки).

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 750 кВ – 40м, 500 и 330 кВ – 30м, 220 кВ – 25м, 35 кВ – 15м, 6 кВ – 10м по обе стороны линии от крайних проводов при неотклонённом их положении.
Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией, либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.
Генеральным планом предусмотрена реконструкция и ремонт устаревшего электросетевого оборудования, рекомендуется поддержание оборудования и линий электропередачи в нормативном состоянии.
1.1.2. Система теплоснабжения

Теплоснабжение муниципального образования «Онежское» осуществляется как централизованно, так и децентрализовано. Централизованным теплоснабжением обеспечена большая часть многоквартирной жилищно-коммунальной застройки и объекты общественного назначения (школы, детские сады, торговые центры и другие объекты). Децентрализованным теплоснабжением обеспечивается, в основном индивидуальная усадебная и коттеджная застройка.

Источниками централизованного теплоснабжения являются отопительные и производственные котельные различной административной принадлежности.
Промышленные предприятия обеспечиваются теплом от собственных источников тепла различной мощности. Значительного увеличения потребления тепловой энергии промышленными предприятиями не предвидится.

Схема теплоснабжения от всех котельных закрытая, двух и четырех трубная (при наличии горячего водоснабжения (далее ГВС)). Потребители тепла по надежности теплоснабжения относятся ко второй категории.

На сегодняшний день централизованным теплоснабжением охвачено порядка 50% населения города. Население практически всей территории усадебной застройки города пользуется для отопления печными или другими индивидуальными тепловыми установками.

Общая установленная мощность котельных города Онега составляет около 83 МВт. 

Котельная АО «Онежский ЛДК» находится в частной собственности и не участвует в отоплении жилой застройки, но имеет запас нагрузки около 5-6 Гкал/час.

Основной котельной в городе является котельная АО «Онега-Энергия». Она расположена юго-восточнее территории бывшего Гидролизного завода. Суммарная протяженность труб тепловых сетей составляет около 34821 м.

Максимальный диаметр труб на магистральных участках составляет 500 мм.

Магистральная теплосеть 400-500 мм в Центральный и Старый город проходит по улицам: пр. Ленина - ул. Гончарика - пр. Гагарина - ул. Победы - пр. Октябрьский.

В район рабочего поселка при ЛДК теплосеть 300 мм проходит по улицам: пр. Ленина - ул. Маяковского - ул. Льва Толстого - ул. Приморская.

В районах Шалга, Восточном, Северном, Южном, части микрорайона Легашевская Запань, Поньга частично  отсутствует централизованное теплоснабжение, и отопление жилой площади производится преимущественно с помощью дровяных печей.

На сегодняшний день существует дефицит мощности котельной АО «Онега - Энергия» и полное использование мощностей котельных ООО «ПКТС». В связи с чем, подключение дополнительных потребителей тепловой энергии невозможно.

Тепловые сети в ряде мест не удовлетворяют требованиям по надежному теплоснабжению – недостаточная пропускная способность некоторых участков – технический и нормативный износ сетей составляет 40-50%.

Характеристика существующих котельных

	Наименование

котельной

(ЦТП), адрес
	Кол-во и тип установленных котлов
	Тепловая мощность

Котельной,

МВт

	1
	2
	3

	Котельная АО «Онега-Энергия»

г. Онега, Архангельская обл. пр. Ленина, д. 215-з
	Водогрейные котлы

ВioEnergy, 2 шт.

TTKV9MW, 1 шт.

Состояние удовлетворительное

Водогрейный котел  BIOHEAT, 1 шт.

Состояние хорошее
	57

	Котельные ООО «ПКТС»

	Котельная ЦРБ,

г. Онега,

ул. Коминтерна, 73

	Водяные котлы

КВРм-2-4 шт.

Состояние удовлетворительное
	8,0

	Котельная п. «Совхоз»,

г. Онега, ул. Мичуринская, 12
	Водяные котлы

КВр-0,3ТТ - 2 шт.
	0,6

	Котельная п. Поньга

г. Онега-3, ул. Профсоюзная, д.3
	Водяные котлы

Братск - 3 шт.

Энергия 3М – 1 шт.

Требуют замены и ремонта
	1,25

	Котельная п. Легашевская запань,

г. Онега-3,

ул. Целинная, д. 1 «а»
	Водяные котлы

Братск - 2 шт.

Энергия 3М – 1 шт.

Состояние удовлетворительное
	0,97

	Котельная  АО"Онежский ЛДК"

г. Онега, ул. Гутина, 1
	Водяные котлы

КЕ-10-14 - 3 шт.

Helios 6.6 — 1 шт.

	19,63

	Котельная ФБУ ИК-16 УФСИН

г. Онега, ул. Красноармейская, 60

	Водяные котлы

Братск — 4 шт.

	2,86


Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, 

расположенными в муниципальном образовании «Онежское»
Сводная таблица тепловых нагрузок теплотрассы АО «Онега-Энергия»

	Расчет тепловых нагрузок городской теплотрассы (ГТТ)



	№ п.п. 
	Наименование потребителя
	Часовая нагрузка на отопл. Гкал/час
	Часовая нагрузка на ГВС Гкал/час
	Итого часовая нагрузка Гкал/час
	Расчетный расход, м3/час
	Итого расчетный расход, м3/час
	Диаметр магистрали, мм, длина, м

	Потребители 35, 36 и 37 кварталов

	1
	ул. К. Маркса 4, ж/дом                     
	0,049
	0
	0,049
	1,77
	
	

	2
	Лесхоз, пр. Кирова, 93
	0,031
	0
	0,031
	1,12
	
	

	3
	ул. К. Маркса, д. 7
	0,01
	0
	0,01
	0,25
	
	

	4
	пр. Кирова, д. 146,ж/дом 
	0,09
	0,02
	0,12
	4,15
	
	

	5
	пр. Октябрьский, д. 127,ж/дом
	0,05
	0
	0,05
	1,84
	
	

	6
	пр. Октябрьский, д. 127 Бойлер
	0
	0,03
	0,03
	1,16
	
	

	7
	пр. Кирова, д. 156 А, ж/дом
	0,03
	0,01
	0,04
	1,44
	
	

	8
	пр. Кирова, д.  156,(общежитие)
	0,04
	0
	0,04
	1,44
	
	

	9
	пр. Кирова, д. 152, Магазин Автовеломото
	0,02
	0
	0,02
	0,65
	
	

	10
	пр. Кирова, д. 103,ж/дом
	0,03
	0
	0,03
	0,97
	
	

	11
	пр. Кирова, д. 107,контора МТП
	0,04
	0
	0,04
	1,59
	
	

	12
	ГСЭН Гл.корп.пр. Окт.,129
	0,12
	0
	0,12
	4,15
	
	

	13
	Хоз..корпус.,пр. Октябрьский, д. 129а 
	0,04
	0
	0,04
	1,34
	
	

	14
	СЭС, ГБУ
	0
	
	0
	0,04
	
	

	15
	Гараж ГСЭН 
	0,02
	0
	0,02
	0,72
	
	

	16
	пр. Октябрьский, д. 133,ж/дом
	0,05
	0
	0,05
	1,95
	
	

	17
	ТСЖ, пр. Октябрьский, д. 141
	0,04
	0,01
	0,05
	1,62
	
	

	18
	пр. Октябрьский, д. 143,ж/дом
	0,08
	0,02
	0,1
	3,43
	
	

	19
	пр. Октябрьский, д. 145,ж/дом
	0,07
	0,02
	0,09
	3,21
	
	150 мм

	
	Итого 
	0,81
	0,1
	0,91
	32,84
	32,840
	245 м

	
	Потребители 42 и 44 кварталов

	20
	Магаз."Звёздный",Октябрьский, д. 194
	0,01
	0
	0,01
	0,25
	
	

	21
	Дворец Культуры
	0,31
	0
	0,31
	11,26
	
	

	22
	Военкомат, пр. Октябрьский, д. 192
	0,04
	0
	0,04
	1,34
	
	


	23
	ИП Митько О.А., пр. Октябрьский, д. 190
	0,07
	0
	0,07
	2,35
	
	

	24
	пр. Октябрьский, д. 192,а контора
	0,03
	0
	0,03
	1,12
	
	

	25
	Библиотека, ул. Шаревского. 4
	0,23
	0
	0,23
	8,12
	
	

	26
	Гараж администрации, ул.  Шаревского. 4 
	0,05
	0
	0,05
	1,81
	
	

	27
	пр. Ленина,169,здание почты
	0,28
	0
	0,28
	10,11
	
	

	28
	пр. Ленина, д. 169,гараж
	0,03
	0
	0,03
	1,23
	
	

	29
	дизельная ОАО "СЗТ"
	0,01
	0
	0,01
	0,18
	
	

	30
	Гостиница"Юбилейная"
	0,23
	0,03
	0,25
	9,06
	
	

	31
	ул. Шаревского, д. 6 администрация
	0,19
	0
	0,19
	6,82
	
	

	32
	Магазин "Радуга"
	0,04
	0
	0,04
	1,3
	
	

	33
	ООО "Техно"
	0,06
	0
	0,06
	2,24
	
	

	34
	пр. Ленина, д. 173
	0,21
	0,07
	0,28
	9,96
	
	

	35
	пр. Ленина, д. 175
	0,36
	0,13
	0,49
	17,76
	
	

	36
	Магазин "Аладдин"
	0,01
	0
	0,01
	0,47
	
	

	37
	ул. Архангельская, д. 6 Казначейство
	0,04
	0,01
	0,05
	1,7
	
	

	38
	Казначейство (гараж)
	0,01
	0
	0,01
	0,51
	
	

	39
	ул. Архангельская, д. 8
	0,02
	0
	0,02
	0,69
	
	

	40
	ул. Архангельская, д. 10, ОСБ
	0,05
	0
	0,05
	1,7
	
	300 мм

	
	Итого 
	2,26
	0,23
	2,49
	89,98
	122,820
	353 м

	
	Потребители 38, 39, 40, и 45 кварталов

	41
	пр. Ленина, д. 172,ж/дом
	0,54
	0,17
	0,71
	25,78
	
	

	42
	пр. Ленина, д. 176 кафе "Любимый дворик"
	0,01
	0
	0,01
	0,4
	
	

	43
	ЦЗН, ул. Победы, д. 40
	0,02
	0
	0,02
	0,76
	
	

	44
	ЦЗН (гараж) 
	0
	0
	0
	0,11
	
	

	45
	ул. Победы, д. 42 
	0,05
	0
	0,05
	1,81
	
	

	46
	ул. Победы, д. 24 
	0,03
	0,01
	0,04
	1,41
	
	400 мм

	
	Итого 
	0,66
	0,18
	0,84
	30,27
	153,090
	278 м

	
	Потребители 45, 48 и 49 кварталов

	47
	Кр. Курсантов, д,  18/7,ж/дом
	0,57
	0,19
	0,76
	27,4
	
	

	48
	пр. Ленина, д. 174 ,Д/С "Улыбка"
	0,23
	0,17
	0,4
	14,37
	
	

	49
	Кр. Курсантов, д.  8 
	0,31
	0,07
	0,39
	13,94
	
	

	50
	пр. Ленина, д. 176, ж/дом с подвалом
	0,22
	0,08
	0,3
	10,69
	
	

	51
	пр. Ленина, д. 178 
	0,36
	0,1
	0,46
	16,57
	
	

	52
	пр. Ленина, д. 182 ж/дом
	0,22
	0,08
	0,3
	10,72
	
	

	53
	ООО "Алина"
	0,03
	0
	0,03
	0,9
	
	

	54
	пр. Ленина, д. 180 ,ж/дом
	0,24
	0,05
	0,29
	10,47
	
	

	55
	ул. Кр. Курсантов, д. 15, ж/дом
	0,22
	0,07
	0,29
	10,47
	
	

	56
	ул. Архангельская 28, ж/дом
	0,21
	0,06
	0,26
	9,46
	
	500 мм

	
	Итого 
	2,61
	0,86
	3,46
	124,99
	278,080
	52 м

	
	Потребители 47 и 48 кварталов

	57
	пр. Гагарина, д. 10, Д/С "Росинка"
	0,1
	0,06
	0,16
	5,6
	
	

	58
	пр. Гагарина, д. 11, ж/дом
	0,32
	0,11
	0,44
	15,7
	
	

	59
	ЖСК № 1/ул. Красноармейская, д. 14 
	0,32
	0,09
	0,42
	15,02
	
	500 мм

	
	Итого 
	0,74
	0,27
	1,01
	36,32
	314,400
	94 м

	
	Потребители 43, 50, 52 и 53 кварталов

	60
	ул. Архангельская, д. 7 
	0,07
	0
	0,07
	2,49
	
	

	61
	ул. Архангельская, д. 13
	0,08
	0
	0,08
	2,71
	
	

	62
	Наб. Комарова, д. 6 
	0,06
	0
	0,06
	2,02
	
	

	63
	Наб. Комарова, д. 12 рыбинспекция
	0,01
	0
	0,01
	0,22
	
	

	64
	ул. Архангельская, д. 9, ЛЕСХОЗ
	0,01
	0
	0,01
	0,36
	
	

	65
	ул. Наб. Комарова, д. 14 общежитие ОИТ
	0,13
	0
	0,13
	4,84
	
	

	66
	ОИТ, тёплый бокс
	0,01
	0
	0,01
	0,51
	
	

	67
	ОИТ, сварочная мастерская
	0,01
	0
	0,01
	0,51
	
	

	68
	ОИТ, слесарная мастерская
	0,03
	0
	0,03
	0,97
	
	


	69
	ОИТ, учебный корпус№1
	0,06
	0
	0,06
	2,2
	
	

	70
	ОИТ, учебный корпус№2
	0,19
	0
	0,19
	6,97
	
	

	71
	ОИТ, гараж
	0,04
	0
	0,04
	1,41
	
	

	72
	СОШ № 1, ул. Архангельская, д. 38
	0,44
	0,04
	0,49
	17,55
	
	

	73
	пр. Ленина, д.  184 вместе с «Формика»
	0,32
	0,07
	0,39
	14,12
	
	

	74
	Балтинвестбанк
	0,02
	0
	0,02
	0,87
	
	

	75
	ул. Красноармейская, д. 7 
	0,34
	0
	0,34
	12,38
	
	

	
	Итого 
	1,83
	0,12
	1,94
	70,13
	384,530
	417 м

	
	Потребители 52, 53, 54 и 60 кварталов

	76
	ул. Архангельская, д. 45 
	0,02
	0
	0,02
	0,79
	
	

	77
	Ульянов В.Л. (Гагарина, 28а) 
	0,01
	0
	0,01
	0,25
	
	

	78
	Жданов С.Ю. (Гагарина, 26а) 
	0,01
	0
	0,01
	0,32
	
	

	79
	пр. Ленина, д.  205 
	0,28
	0,09
	0,37
	13,21
	
	

	80
	ул. Козлова, д. 6 
	0,28
	0
	0,28
	10,11
	
	

	81
	ул. Архангельская, д. 40
	0,16
	0
	0,16
	5,92
	
	

	82
	Столовая, ОИТ 
	0,09
	0
	0,09
	3,32
	
	

	83
	ул. Козлова, д. 12 
	0,31
	0,09
	0,4
	14,51
	
	

	84
	пр. Гагарина, д. 17 
	0,57
	0,15
	0,71
	25,74
	
	

	85
	пр. Ленина, д. 186 
	0,26
	0,08
	0,34
	12,17
	
	

	86
	пр. Ленина, д. 186, кафе "Беломорочка"
	0,01
	0
	0,01
	0,22
	
	

	87
	Автомагазин ИП Маров
	0,01
	0
	0,01
	0,4
	
	500 мм

	
	Итого 
	2
	0,41
	2,41
	86,96
	471,490
	78 м

	
	Потребители 56, 57, 58 и 59 кварталов

	88
	ул. Козлова, д. 13
	0,05
	0
	0,05
	1,84
	
	

	89
	пр. Гагарина, д. 36 
	0,05
	0
	0,05
	1,88
	
	

	90
	пр. Гагарина, д. 38 
	0,05
	0
	0,05
	1,88
	
	

	91
	пр. Гагарина, д. 42 
	0,05
	0
	0,05
	1,84
	
	

	92
	пр. Гагарина, д. 40 
	0,05
	0
	0,05
	1,88
	
	

	93
	ул. Дружбы, д. 37
	0,04
	0
	0,04
	1,55
	
	

	94
	ЖЭУ № 1 (домоуправление) 
	0,02
	0
	0,02
	0,58
	
	

	95
	ул. Вересового, д. 12а 
	0,05
	0
	0,05
	1,91
	
	

	96
	пр. Гагарина, д. 44 
	0,05
	0
	0,05
	1,88
	
	

	97
	ул. Дружбы, д. 44 
	0,09
	0,02
	0,1
	3,61
	
	

	98
	ул. Вересового, д. 22 
	0,08
	0,01
	0,09
	3,21
	
	

	99
	ул. Вересового, д. 20 
	0,05
	0
	0,05
	1,95
	
	

	100
	ул. Дружбы, д. 40 
	0,05
	0
	0,05
	1,95
	
	

	101
	ул. Вересового, д. 10 
	0,05
	0
	0,05
	1,66
	
	

	102
	Магазин"Север"
	0,02
	0
	0,02
	0,61
	
	

	103
	пр. Гагарина, д. 45 
	0,13
	0,04
	0,17
	5,96
	
	

	104
	пр. Гагарина, д. 47 
	0,15
	0,05
	0,2
	7,22
	
	

	105
	Онегаагроснаб, (Козлова 7) 
	0,03
	0
	0,03
	1,05
	
	

	106
	пр. Гагарина, д. 49 
	0,13
	0,04
	0,17
	6,03
	
	

	107
	пр. Гагарина, д. 51 
	0,13
	0
	0,13
	4,69
	
	

	108
	ИП Некрасов, пр. Гагарина, д. 47-а
	0,03
	0
	0,03
	1,19
	
	

	109
	Магазин "Арктика", пр. Ленина, д. 188а
	0,01
	0
	0,01
	0,25
	
	

	110
	Магазин "Табак", пр. Ленина, д. 190-а
	0
	0
	0
	0,07
	
	

	111
	пр. Ленина, д. 194 
	0,17
	0,06
	0,23
	8,27
	
	

	112
	ул. Вересового, д. 4 
	0,29
	0,09
	0,37
	13,36
	
	400 мм

	
	Итого 
	1,82
	0,29
	2,11
	76,32
	547,810
	265 м

	
	Потребители 62 и 63 кварталов

	113
	Пенсионный фонд, пр. Гагарина, д. 46
	0,08
	0
	0,08
	3
	
	

	114
	МЦДО, Гагарина, 48
	0,34
	0
	0,34
	12,09
	
	

	115
	Д/С "Солнышко", пр. Гагарина, д. 55
	0,17
	0,17
	0,34
	12,24
	
	

	116
	пр. Гагарина, д. 57 
	0,16
	0,05
	0,21
	7,69
	
	

	117
	ул. Школьная, д. 4 
	0,17
	0,04
	0,21
	7,55
	
	

	118
	пр. Гагарина, д. 53 
	0,17
	0,04
	0,21
	7,51
	
	

	119
	ул. Вересового, д. 3 
	0,21
	0,07
	0,28
	10,22
	
	

	120
	пр. Ленина, д. 196 
	0,16
	0,05
	0,21
	7,69
	
	

	121
	пр. Ленина, д. 198 
	0,27
	0,09
	0,36
	13,1
	
	500 мм

	
	Итого 
	1,73
	0,52
	2,25
	81,09
	628,900
	165 м

	
	Потребители 66 и 67 кварталов

	122
	ул. Матросова, д. 10, корпус 1 
	0,34
	0,31
	0,65
	23,36
	
	

	123
	ул. Матросова, д. 10, корпус 2
	0,17
	0
	0,17
	6,14
	
	

	124
	ул. Седова, д. 3
	0,04
	0
	0,04
	1,48
	
	

	125
	ул. Седова, д. 5
	0,04
	0
	0,04
	1,48
	
	

	126
	ул. Седова, д. 5-а
	0,05
	0
	0,05
	1,88
	
	

	127
	ул. Седова, д. 5-б
	0,07
	0
	0,07
	2,42
	
	

	128
	ул. Седова, д. 7
	0,1
	0
	0,1
	3,47
	
	

	129
	ул. Матросова, д.  4 
	0,04
	0
	0,04
	1,34
	
	

	130
	пр. Гагарина, д. 59 
	0,08
	0
	0,08
	2,85
	
	

	131
	пр. Гагарина, д. 61 
	0,08
	0
	0,08
	2,82
	
	

	132
	пр. Гагарина, д.  63 
	0,06
	0
	0,06
	2,24
	
	

	133
	пр. Гагарина, д.  65 
	0,06
	0
	0,06
	2,17
	
	

	134
	пр. Гагарина, д.  67 
	0,06
	0
	0,06
	2,27
	
	

	135
	ул. Школьная, д. 3 
	0,06
	0
	0,06
	1,99
	
	

	136
	пр. Ленина, д.  204 
	0,06
	0
	0,06
	2,02
	
	

	137
	пр. Ленина, д. 206
	0,03
	0
	0,03
	1,23
	
	

	138
	пр. Ленина, д. 208 
	0,06
	0,01
	0,07
	2,64
	
	

	139
	пр. Ленина, д.  210 
	0,06
	0
	0,06
	2,31
	
	400 мм

	
	Итого 
	1,46
	0,32
	1,78
	64,11
	693,010
	268 м

	
	Потребители 68 и 69 кварталов

	140
	пр. Гагарина, д. 58 
	0,07
	0,01
	0,08
	3,03
	
	

	141
	пр. Гагарина, д.  60 
	0,06
	0
	0,06
	2,17
	
	

	142
	пр. Гагарина, д.  62 
	0,06
	0
	0,06
	2,06
	
	

	143
	пр. Матросова, д.  9 
	0,15
	0,05
	0,2
	7,11
	
	

	144
	пр. Матросова, д.  9а 
	0,11
	0,04
	0,15
	5,38
	
	

	145
	Д/С "Ромашка"
	0,11
	0,05
	0,16
	5,74
	
	

	146
	Столярка д/с "Ромашка"
	0,01
	0
	0,01
	0,18
	
	

	147
	пр. Гагарина, д.  69 
	0,06
	0
	0,06
	2,27
	
	

	148
	пр. Гагарина, д. 73 
	0,06
	0
	0,06
	2,17
	
	

	149
	ул. Матросова, д. 3 
	0,02
	0
	0,02
	0,76
	
	

	150
	пр. Ленина, д.  212 
	0,06
	0
	0,06
	2,31
	
	

	151
	пр. Ленина, д.  214 
	0,06
	0
	0,06
	2,02
	
	

	152
	пр. Ленина, д.  216 
	0,06
	0
	0,06
	2,13
	
	

	153
	пр. Ленина, д.  218 
	0,06
	0
	0,06
	2,13
	
	400 мм

	
	Итого 
	0,95
	0,14
	1,09
	39,46
	732,470
	435 м

	
	Потребители "Рочево"

	154
	ул. Рочевская, д. 1-а
	0,03
	0
	0,03
	0,97
	
	

	155
	ул. Новая , д.  1
	0,05
	0
	0,05
	1,81
	
	

	156
	ул. Новая , д.  2 
	0,07
	0
	0,07
	2,56
	
	

	157
	ул. Новая , д.  3 
	0,06
	0
	0,06
	2,13
	
	

	158
	ул. Новая , д.  4 
	0,07
	0
	0,07
	2,64
	
	

	159
	ул. Новая , д.  5 
	0,1
	0
	0,1
	3,61
	
	

	160
	ул. Новая , д.  8
	0,07
	0
	0,07
	2,6
	
	

	161
	пер. Роческий, д.  1 
	0,03
	0
	0,03
	1,08
	
	

	162
	пер. Роческий, д. 3
	0,07
	0
	0,07
	2,6
	
	

	163
	пер. Роческий, д. 4 
	0,05
	0
	0,05
	1,77
	
	

	164
	пер. Роческий, д. 5 
	0,07
	0
	0,07
	2,67
	
	

	165
	пр. Ленина, д. 207
	0,05
	0
	0,05
	1,91
	
	

	166
	пр. Ленина, д.  207 а
	0,08
	0
	0,08
	2,82
	
	

	167
	пр. Ленина, д.  207 б 
	0,08
	0
	0,08
	2,71
	
	

	168
	пр. Ленина, д. 209 
	0,06
	0
	0,06
	2,02
	
	

	169
	ул. Парковая, д.  1 
	0,07
	0,02
	0,09
	3,39
	
	

	170
	ул. Парковая, д. 5 
	0,05
	0
	0,05
	1,91
	
	

	171
	ул. Наб.Комарова, д.  62 
	0,09
	0
	0,09
	3,14
	
	

	172
	ул. Наб.Комарова, д. 62а 
	0,08
	0
	0,08
	2,82
	
	

	173
	ул. Наб.Комарова, д. 62б 
	0,08
	0
	0,08
	2,74
	
	

	174
	ул. Наб.Комарова, д. 64 
	0,07
	0
	0,07
	2,67
	
	400 мм

	
	Итого 
	1,38
	0,02
	1,4
	50,57
	783,040
	280 м

	
	Потребители 78 и 79 кварталов

	175
	Водоканал (насосная) 
	0,01
	0
	0,01
	0,22
	
	

	176
	Пионерская 4 
	0,03
	0
	0,03
	0,9
	
	

	177
	Энергосбыт (контора)
	0,01
	0
	0,01
	0,4
	
	

	178
	Онежский РЭС (эл.цех) 
	0,02
	0
	0,02
	0,54
	
	

	179
	Онежский РЭС (гараж) 
	0,1
	0
	0,1
	3,57
	
	

	180
	ул. Зелёная, д. 14 
	0,02
	0
	0,02
	0,61
	
	

	181
	ул. Зелёная, д. 14, гараж
	0
	0
	0
	0,07
	
	

	182
	МУП Токман, Зелёная18 
	0,01
	0
	0,01
	0,43
	
	

	183
	ул. Зелёная, д. 20
	0
	0
	0
	0,14
	
	400 мм

	
	Итого 
	0,19
	0
	0,19
	6,88
	789,920
	417 м

	
	Всего
	18,43
	3,45
	21,88
	789,92
	
	

	
	Потребители 71 квартала

	1
	пр. Загородный, д.  54 
	0,055
	0,000
	0,055
	2,01
	
	

	2
	пр. Загородный, д. 54А 
	0,054
	0,000
	0,054
	1,98
	
	

	3
	пр. Загородный, д. 56 
	0,054
	0,000
	0,054
	1,98
	
	

	4
	пр. Загородный, д. 58 А 
	0,078
	0,000
	0,078
	2,86
	
	

	5
	пр. Загородный, д. 60 
	0,076
	0,018
	0,094
	3,44
	
	

	6
	пр. Загородный, д. 64 
	0,057
	0,000
	0,057
	2,09
	
	

	7
	пр. Загородный, д. 70 
	0,070
	0,000
	0,070
	2,56
	
	

	8
	пр. Загородный, д. 73
	0,055
	0,000
	0,055
	2,01
	
	

	9
	пр. Загородный, д. 75
	0,079
	0,000
	0,079
	2,89
	
	

	10
	ул. Привокзальная, д. 40
	0,074
	0,000
	0,074
	2,71
	
	

	11
	Детский дом Гончарика, 26
	0,103
	0,000
	0,103
	3,77
	
	

	12
	Прачечная д/дома
	0,010
	0,000
	0,010
	0,37
	
	

	13
	Ж/д вокзал
	0,028
	0,000
	0,028
	1,03
	
	

	
	Итого 
	0,793
	0,018
	0,811
	29,70
	29,70
	125

	
	Потребители 64 квартала

	14
	ул. Школьная, д.  24 
	0,077
	0,018
	0,095
	3,48
	
	

	15
	ул. Школьная, д. 25 
	0,018
	0,004
	0,022
	0,81
	
	

	16
	ул. Школьная, д. 27 
	0,019
	0,006
	0,025
	0,92
	
	

	17
	ул. Школьная, д. 29 
	0,019
	0,005
	0,024
	0,88
	
	

	18
	ул. Школьная, д. 31 
	0,017
	0,000
	0,017
	0,62
	
	

	19
	ул. Вересового, д. 15 Б 
	0,054
	0,000
	0,054
	1,98
	
	

	20
	ул. Вересового, д. 17 А 
	0,055
	0,000
	0,055
	2,01
	
	

	21
	пр. Загородный, д.  69 
	0,051
	0,016
	0,067
	2,45
	
	

	22
	Загородный 63 
	0,075
	0,000
	0,075
	2,75
	
	

	23
	пр. Загородный, д. 63А 
	0,016
	0,003
	0,019
	0,70
	
	

	24
	пр. Загородный, д. 63 Б 
	0,017
	0,005
	0,022
	0,81
	
	

	25
	пр. Загородный, д. 63 В 
	0,016
	0,000
	0,016
	0,59
	
	

	26
	пр. Загородный, д. 65 
	0,115
	0,034
	0,149
	5,46
	
	

	27
	пр. Загородный, д. 65А
	0,016
	0,005
	0,021
	0,77
	
	

	28
	пр. Загородный, д. 65 Б 
	0,016
	0,003
	0,019
	0,70
	
	

	29
	пр. Загородный, д. 71 
	0,075
	0,000
	0,075
	2,75
	
	

	30
	пр. Загородный, д. 71А 
	0,074
	0,000
	0,074
	2,71
	
	

	31
	ул. Матросова, д.  25 
	0,074
	0,022
	0,096
	3,52
	
	

	32
	ул. Матросова, д.  27
	0,075
	0,020
	0,095
	3,48
	
	

	33
	ул. Матросова, д.  29 
	0,022
	0,009
	0,031
	1,14
	
	

	34
	ул. Матросова, д.  31 
	0,022
	0,008
	0,030
	1,10
	
	

	35
	ул. Матросова, д.  33 
	0,021
	0,007
	0,028
	1,03
	
	

	36
	ул. Матросова, д.  35 
	0,024
	0,008
	0,032
	1,17
	
	

	37
	ул. Беломорская, д. 2 
	0,018
	0,001
	0,019
	0,70
	
	

	38
	ул. Беломорская, д. 4 
	0,018
	0,004
	0,022
	0,81
	
	

	39
	ул. Беломорская, д. 6 
	0,018
	0,003
	0,021
	0,77
	
	

	40
	ул. Беломорская, д. 8 
	0,009
	0,003
	0,012
	0,44
	
	

	41
	ул. Беломоская, д. 10 
	0,019
	0,003
	0,022
	0,81
	
	

	42
	ул. Беломоская, д. 12 
	0,019
	0,003
	0,022
	0,81
	
	

	43
	ул. Беломорская, д. 14 
	0,019
	0,001
	0,020
	0,73
	
	

	44
	ул. Беломорская, д. 16 
	0,115
	0,039
	0,154
	5,64
	
	

	45
	ул. Беломорская, д. 18 
	0,108
	0,044
	0,152
	5,57
	
	

	46
	Дет. шк. Искусств №14 
	0,042
	0,000
	0,042
	1,54
	
	

	47
	Детский сад "Сказка" 
	0,112
	0,058
	0,170
	6,23
	
	

	48
	Планируемые к строительству жилые дома
	
	
	0,410
	15,02
	
	

	
	Итого 
	1,465
	0,332
	2,207
	80,90
	110,60
	200

	
	Потребители 73 квартала

	51
	ул. Привокзальная, д. 30
	0,061
	0,000
	0,061
	2,23
	
	

	52
	ул. Привокзальная, д. 30-а
	0,061
	0,000
	0,061
	2,23
	
	

	53
	Планируемый к строительству жилой дом
	
	
	0,480
	17,58
	
	

	54
	Гончарика, 21
	0,532
	0,193
	0,725
	26,56
	
	

	
	Итого 
	0,654
	0,193
	1,327
	48,60
	159,20
	250/200

	
	Всего 
	2,912
	0,543
	4,345
	159,20
	
	

	
	Потребители ОЛДК

	1
	ул. Берёзовая, д. 21 
	0,009
	0,000
	0,009
	0,33
	
	

	2
	ул. Берёзовая, д. 23 
	0,010
	0,000
	0,010
	0,37
	
	

	3
	ул. Берёзовая, д. 29 
	0,010
	0,000
	0,010
	0,37
	
	

	4
	ул. Берёзовая, д. 31 
	0,020
	0,000
	0,020
	0,73
	
	

	5
	ул. Берёзовая, д. 33 
	0,019
	0,000
	0,019
	0,70
	
	

	6
	ул. Берёзовая, д. 35 
	0,020
	0,000
	0,020
	0,73
	
	

	7
	ул. Берёзовая, д. 37 
	0,019
	0,000
	0,019
	0,70
	
	

	8
	ул. Берёзовая, д. 39 
	0,018
	0,000
	0,018
	0,66
	
	

	9
	ул. Гутина, д. 7 
	0,056
	0,000
	0,056
	2,05
	
	

	10
	ул. Гутина, д. 9 
	0,058
	0,000
	0,058
	2,12
	
	

	11
	ул. Гутина, д. 10 
	0,055
	0,000
	0,055
	2,01
	
	

	12
	ул. Гутина, д. 11 
	0,057
	0,000
	0,057
	2,09
	
	

	13
	ул. Железнодорожная, д. 2 
	0,073
	0,000
	0,073
	2,67
	
	

	14
	ул. Индустриальная, д. 4 
	0,076
	0,000
	0,076
	2,78
	
	

	15
	ул. Индустриальная, д. 7 
	0,053
	0,000
	0,053
	1,94
	
	

	16
	ул. Индустриальная, д. 14 
	0,053
	0,000
	0,053
	1,94
	
	

	17
	ул. Правды, д. 6 
	0,109
	0,000
	0,109
	3,99
	
	

	18
	ул. Правды, д. 8 
	0,075
	0,000
	0,075
	2,75
	
	

	19
	ул. Правды, д. 15 
	0,031
	0,000
	0,031
	1,14
	
	

	20
	ул. Правды, д. 17 
	0,031
	0,000
	0,031
	1,14
	
	

	21
	ул. Подлесная, д. 27 
	0,052
	0,000
	0,052
	1,90
	
	

	22
	ул. Подлесная, д. 28 
	0,033
	0,000
	0,033
	1,21
	
	

	23
	ул. Подлесная, д. 29 
	0,074
	0,000
	0,074
	2,71
	
	

	24
	ул. Подлесная, д. 30 
	0,032
	0,000
	0,032
	1,17
	
	

	25
	ул. Подлесная, д. 31 
	0,074
	0,000
	0,074
	2,71
	
	

	26
	ул. Подлесная, д. 32 
	0,033
	0,000
	0,033
	1,21
	
	

	27
	ул. Подлесная, д. 33 
	0,075
	0,000
	0,075
	2,75
	
	

	28
	ул. Подлесная, д. 34 
	0,033
	0,000
	0,033
	1,21
	
	

	29
	ул. Подлесная, д. 35 
	0,045
	0,000
	0,045
	1,65
	
	

	30
	ул. Подлесная, д. 36 
	0,033
	0,000
	0,033
	1,21
	
	

	31
	ул. Подлесная, д. 37 
	0,075
	0,000
	0,075
	2,75
	
	

	32
	ул. Подлесная, д. 38 
	0,034
	0,000
	0,034
	1,25
	
	

	33
	ул. Подлесная, д. 40 
	0,033
	0,000
	0,033
	1,21
	
	

	34
	ул. Подлесная, д. 42 
	0,033
	0,000
	0,033
	1,21
	
	

	35
	ул. Подлесная, д. 44 
	0,033
	0,000
	0,033
	1,21
	
	

	36
	ул. Подлесная, д. 46 
	0,032
	0,000
	0,032
	1,17
	
	

	37
	ул. Приморская, д. 10 
	0,059
	0,000
	0,059
	2,16
	
	

	38
	ул. Приморская, д. 12 
	0,085
	0,000
	0,085
	3,11
	
	

	39
	ул. Приморская, д. 24 
	0,074
	0,000
	0,074
	2,71
	
	

	40
	ул. Приморская, д. 24а 
	0,053
	0,000
	0,053
	1,94
	
	

	41
	ул. Приморская, д. 24б 
	0,075
	0,000
	0,075
	2,75
	
	

	42
	ул. Приморская, д. 26 
	0,074
	0,000
	0,074
	2,71
	
	

	43
	ул. Приморская, д. 28 
	0,074
	0,000
	0,074
	2,71
	
	

	44
	ул. Приморская, д. 33 
	0,075
	0,000
	0,075
	2,75
	
	

	45
	пер. Рабочий, д. 2 
	0,055
	0,000
	0,055
	2,01
	
	

	46
	пер. Рабочий, д. 4 
	0,053
	0,000
	0,053
	1,94
	
	

	47
	пер. Рабочий, д. 5 
	0,059
	0,000
	0,059
	2,16
	
	

	48
	пер. Рабочий, д. 5а 
	0,055
	0,000
	0,055
	2,01
	
	

	49
	пер. Рабочий, д. 6 
	0,078
	0,000
	0,078
	2,86
	
	

	50
	пер. Рабочий, д. 7 
	0,052
	0,000
	0,052
	1,90
	
	

	51
	пер. Рабочий, д. 8 
	0,074
	0,000
	0,074
	2,71
	
	

	52
	пер. Рабочий, д. 9 
	0,054
	0,000
	0,054
	1,98
	
	

	53
	пер. Рабочий, д. 11 
	0,053
	0,000
	0,053
	1,94
	
	

	54
	ул. Рябиновая, д. 24 
	0,017
	0,000
	0,017
	0,62
	
	

	55
	ул. Рябиновая, д. 26 
	0,016
	0,000
	0,016
	0,59
	
	

	56
	ул. Рябиновая, д. 28 
	0,017
	0,000
	0,017
	0,62
	
	

	57
	ул. Рябиновая, д. 30 
	0,017
	0,000
	0,017
	0,62
	
	

	58
	ул. Рябиновая, д. 32 
	0,016
	0,000
	0,016
	0,59
	
	

	59
	ул. Рябиновая, д. 34 
	0,016
	0,000
	0,016
	0,59
	
	

	60
	ул. Рябиновая, д. 36 
	0,017
	0,000
	0,017
	0,62
	
	

	61
	ул. Рябиновая, д. 38 
	0,019
	0,000
	0,019
	0,70
	
	

	62
	ул. Рябиновая, д. 40 
	0,019
	0,000
	0,019
	0,70
	
	

	63
	ул. Суворова, д. 1 
	0,100
	0,000
	0,100
	3,66
	
	

	64
	ул. Суворова, д. 1а 
	0,075
	0,000
	0,075
	2,75
	
	

	65
	ул. Суворова, д. 4
	0,173
	0,000
	0,173
	6,34
	
	

	66
	ул. Суворова, д. 12 
	0,054
	0,000
	0,054
	1,98
	
	

	67
	ул. Суворова, д. 16 
	0,074
	0,000
	0,074
	2,71
	
	

	68
	ул. Суворова, д. 18 
	0,076
	0,000
	0,076
	2,78
	
	

	69
	ул. Сиреневая, д. 21 
	0,018
	0,000
	0,018
	0,66
	
	

	70
	ул. Сиреневая, д. 22 
	0,010
	0,000
	0,010
	0,37
	
	

	71
	ул. Сиреневая, д. 23 
	0,017
	0,000
	0,017
	0,62
	
	

	72
	ул. Сиреневая, д. 24 
	0,010
	0,000
	0,010
	0,37
	
	

	73
	ул. Сиреневая, д. 25 
	0,008
	0,000
	0,008
	0,29
	
	

	74
	ул. Сиреневая, д. 26 
	0,019
	0,000
	0,019
	0,70
	
	

	75
	ул. Сиреневая, д. 27
	0,018
	0,000
	0,018
	0,66
	
	

	75
	ул. Сиреневая, д. 29 
	0,016
	0,000
	0,016
	0,59
	
	

	76
	ул. Сиреневая, д. 30 
	0,020
	0,000
	0,020
	0,73
	
	

	77
	ул. Сиреневая, д. 31 
	0,016
	0,000
	0,016
	0,59
	
	

	78
	ул. Сиреневая, д. 32 
	0,010
	0,000
	0,010
	0,37
	
	

	79
	ул. Сиреневая, д. 33 
	0,016
	0,000
	0,016
	0,59
	
	

	80
	ул. Сиреневая, д. 36 
	0,020
	0,000
	0,020
	0,73
	
	

	81
	ул. Сиреневая, д. 39 
	0,018
	0,000
	0,018
	0,66
	
	

	82
	ул. Транспортная, д. 8 
	0,038
	0,000
	0,038
	1,39
	
	

	83
	ул. Транспортная, д. 9 
	0,107
	0,000
	0,107
	3,92
	
	

	84
	ул. Транспортная, д. 10 
	0,059
	0,000
	0,059
	2,16
	
	

	85
	ул. Транспортная, д. 14 
	0,080
	0,000
	0,080
	2,93
	
	

	86
	ул. Транспортная, д. 15 
	0,077
	0,000
	0,077
	2,82
	
	

	87
	ул. Ударников, д.  27 
	0,032
	0,000
	0,032
	1,17
	
	

	88
	ул. Ударников, д. 29 
	0,032
	0,000
	0,032
	1,17
	
	

	89
	ул. Ударников, д. 31 
	0,033
	0,000
	0,033
	1,21
	
	

	90
	ул. Ударников, д. 33 
	0,033
	0,000
	0,033
	1,21
	
	

	91
	ул. Ударников, д. 35 
	0,032
	0,000
	0,032
	1,17
	
	

	92
	ул. Ударников, д. 37 
	0,033
	0,000
	0,033
	1,21
	
	

	93
	ул. Ударников, д. 39 
	0,032
	0,000
	0,032
	1,17
	
	

	94
	ул. Ударников, д. 41 
	0,032
	0,000
	0,032
	1,17
	
	

	95
	ул. Ударников, д. 43 
	0,032
	0,000
	0,032
	1,17
	
	

	96
	ул. Ударников, д. 45 
	0,032
	0,000
	0,032
	1,17
	
	

	97
	ул. Энергетиков, д. 2 
	0,075
	0,000
	0,075
	2,75
	
	

	98
	ул. Энергетиков, д. 4 
	0,076
	0,000
	0,076
	2,78
	
	

	99
	Социальный магазин 
	0,010
	0,000
	0,010
	0,37
	
	

	100
	Школа № 2
	0,155
	0,000
	0,155
	5,68
	
	

	101
	ФОК, ул. Гутина, 5-а
	0,051
	0,000
	0,051
	1,87
	
	

	102
	Интернат школы № 2 
	0,050
	0,000
	0,050
	1,83
	
	

	103
	Магазин по ул. Транспортная
	0,004
	0,000
	0,004
	0,15
	
	

	104
	ул. Гутина, д. 2
	0,050
	0,000
	0,050
	1,83
	
	

	105
	Детский сад "Теремок"
	0,079
	0,000
	0,079
	2,89
	
	

	106
	Магазин "Шанхай 
	0,007
	0,000
	0,007
	0,26
	
	

	
	Итого
	4,841
	0,000
	4,841
	177,34
	177,34
	250

	
	Потребители 23 - 26 кварталов ОЛДК

	107
	ул. Труда, д.  5 
	0,034
	0,000
	0,034
	1,25
	
	

	108
	ул. Труда, д.  7 
	0,034
	0,000
	0,034
	1,25
	
	

	109
	ул. Подлесная, д. 1А 
	0,032
	0,000
	0,032
	1,17
	
	

	110
	ул. Подлесная, д. 1В 
	0,032
	0,000
	0,032
	1,17
	
	

	111
	ул. Подлесная, д. 1Г 
	0,032
	0,000
	0,032
	1,17
	
	

	112
	ул. Подлесная, д. 2А 
	0,032
	0,000
	0,032
	1,17
	
	

	113
	ул. Строителей, д. 1 
	0,011
	0,000
	0,011
	0,40
	
	

	114
	ул. Строителей, д. 1а 
	0,020
	0,000
	0,020
	0,73
	
	

	115
	ул. Строителей,  1б 
	0,020
	0,000
	0,020
	0,73
	
	

	116
	ул. Строителей, д. 1в 
	0,019
	0,000
	0,019
	0,70
	
	

	117
	ул. Строителей, д. 3а 
	0,015
	0,000
	0,015
	0,55
	
	

	118
	Насосная
	0,021
	0,000
	0,021
	0,77
	
	

	119
	ул. Труда, д. 4 
	0,076
	0,000
	0,076
	2,78
	
	

	120
	ул. Труда, д. 6 
	0,076
	0,000
	0,076
	2,78
	
	

	121
	ул. Труда, д. 8 
	0,076
	0,000
	0,076
	2,78
	
	

	122
	ул. Труда, д. 10 
	0,076
	0,000
	0,076
	2,78
	
	

	123
	ул. Труда, д. 12 
	0,077
	0,000
	0,077
	2,82
	
	

	124
	ул. Труда, д. 14 
	0,077
	0,000
	0,077
	2,82
	
	

	125
	ул. Труда, д. 16 
	0,075
	0,000
	0,075
	2,75
	
	

	126
	ул. Труда, д. 18 
	0,075
	0,000
	0,075
	2,75
	
	

	127
	ул. Труда, д. 20 
	0,075
	0,000
	0,075
	2,75
	
	

	128
	ул. Труда, д. 22 
	0,108
	0,000
	0,108
	3,96
	
	

	129
	ул. Труда, д. 24 
	0,105
	0,000
	0,105
	3,85
	
	

	
	Итого
	1,198
	0,000
	1,198
	43,88
	221,22
	250

	
	Потребители 5 - 10 кварталов ОЛДК

	130
	ул. Маяковского, д.  2 
	0,077
	0,000
	0,077
	2,82
	
	

	131
	ул. Маяковского, д. 4 
	0,073
	0,000
	0,073
	2,67
	
	

	132
	ул. Маяковского, д. 9 
	0,057
	0,000
	0,057
	2,09
	
	

	133
	ул. Маяковского, д. 11
	0,046
	0,000
	0,046
	1,68
	
	

	134
	ул. Маяковского, д. 13 
	0,049
	0,000
	0,049
	1,79
	
	

	135
	ул. Маяковского, д. 15 
	0,084
	0,000
	0,084
	3,08
	
	

	136
	ул. Полярная, д. 1 
	0,057
	0,000
	0,057
	2,09
	
	

	137
	ул. Полярная, д. 3 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,00
	
	

	138
	ул. Лесопильщиков, д. 8 
	0,075
	0,000
	0,075
	2,75
	
	

	139
	ул. Лесопильщиков, д. 10 
	0,075
	0,000
	0,075
	2,75
	
	

	140
	ул. Лесопильщиков, д. 12А 
	0,038
	0,000
	0,038
	1,39
	
	

	141
	ул. Лесопильщиков, д. 17 
	0,048
	0,000
	0,048
	1,76
	
	

	142
	ул. Приморская, д. 3 
	0,080
	0,000
	0,080
	2,93
	
	

	143
	ул. Приморская, д. 5 
	0,041
	0,000
	0,041
	1,50
	
	

	144
	ул. Приморская, д. 7 
	0,077
	0,000
	0,077
	2,82
	
	

	145
	Клуб, ул. Приморская, 1 
	0,046
	0,000
	0,046
	1,68
	
	

	146
	ул. Л. Толстого, д. 2а 
	0,039
	0,000
	0,039
	1,43
	
	

	147
	ул. Л. Толстого, д. 3 
	0,038
	0,000
	0,038
	1,39
	
	

	148
	СТК автомобилей
	0,328
	0,000
	0,328
	12,01
	
	

	
	Итого
	1,328
	0,000
	1,328
	48,63
	269,85
	400/300

	
	Всего
	7,367
	0,000
	7,367
	269,85
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Сводная таблица тепловых нагрузок ООО «ПКТС»
	№ п/п
	Наименование потребителя и его адрес
	Высота здания, м
	Строительный объём здания, м3
	Удельная отопительная характеристика, ккал/(м3∙ч∙°С)
	Отопление
	Горячее водоснабжение
	Итого нагрузка потребителя Гкал/ч

	
	
	
	
	
	Внутренняя температура °С
	Максимальная часовая нагрузка при t=-32∙°С Гкал/ч
	Максимальная часовая нагрузка горячего водоснабжения Гкал/ч
	Максимальный часовой расход горячего водоснабжения м3/ч
	

	1
	котельная «24-й квартал (ЦРБ)», г. Онега, ул. Коминтерна, д. 73

	1.1
	Объекты теплоснабжения юридических лиц

	1.1.1
	ГБУЗ «Онежская районная центральная больница», г. Онега, ул. Ленина, д. 80:

	1.1.1.1
	стр. №1 «Главный корпус»
	16,7
	26259,2
	0,3
	20
	0,44
	0,07
	
	0,5

	1.1.1.2
	стр. №1 «Главный корпус (пристройка)»
	3,9
	447
	0,4
	20
	0,01
	0,07
	
	0,08

	1.1.1.3
	стр. №2 «Поликлиника»
	10,1
	8986,2
	0,37
	20
	0,18
	0,25
	
	0,43

	1.1.1.4
	стр. №3 «Педиатрическое отделение»
	6,8
	8834,8
	0,37
	20
	0,17
	0,02
	
	0,18

	1.1.1.5
	стр. №3 «Педиатрическое отделение (пристройка)»
	3,4
	1024
	0,4
	20
	0,02
	
	
	0,02

	1.1.1.6
	стр. №4 «Инфекционное отделение»
	6,45
	5194
	0,4
	20
	0,11
	0,02
	
	0,13

	1.1.1.7
	стр. №5 «Родильное отделение и дом престарелых»
	6,5
	5464,2
	0,36
	20
	0,11
	0,03
	
	0,14

	1.1.1.8
	стр. №6 «Пищевой блок»
	3,7
	1300
	0,4
	20
	0,03
	0,01
	
	0,03

	1.1.1.9
	Хозяйственный блок:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.10
	стр. №7 «Прачечная»
	5,25
	1175
	0,7
	10
	0,04
	0
	
	0,04

	1.1.1.11
	стр. №8 «Гараж»
	3,7
	1741
	0,38
	20
	0,04
	0,04
	
	0,08

	1.1.1.12
	стр. №9 «Поталого-анатомическое отделение»
	3,65
	1324
	0,4
	20
	0,03
	0,07
	
	0,09

	1.1.2
	МУП «Токман», ул. Ленина, д.80 корп. 10
	3,85
	1764,3
	0,51
	20
	0,05
	0
	
	0,05

	1.1.3
	МБУК Онежский историко-мемориальный музей:

	1.1.3.1
	Музей «Дом Кучина», ул. Кирова, д. 110
	5,3
	650
	0,43
	20
	0,02
	
	
	0,02

	1.1.3.2
	Музей, ул. Кирова, д. 67
	5,5
	1795
	0,51
	20
	0,05
	
	
	0,05

	1.1.4
	Редакция газеты"Онега" и типография

	1.1.4.1
	ул. Кирова, д.65
	6,5
	2440
	0,49
	20
	0,06
	
	
	0,06

	1.1.4.2
	ул. Кирова, д.63 корп.А
	3
	105
	0,7
	10
	0
	
	
	0

	1.1.5
	«Онежская межрайонная прокуратура»:

	1.1.5.1
	Административное зданиеул. Гоголя, д. 11
	4,05
	2138
	0,43
	20
	0,05
	
	
	0,05

	1.1.5.2
	Гараж ул. Гоголя, д. 11 корп. А
	3,6
	326
	0,7
	10
	0,01
	
	
	0,01

	1.1.6
	Свято-Троицкий собор, пр. Кирова, д. 110 корп. А
	
	5147
	0,43
	20
	0,12
	
	
	0,12

	1.1.7
	МБОУ СОШ №4:

	1.1.7.1
	ул. Коминтерна, д.67 (осн.зд.)
	10,3
	10387,4
	0,33
	20
	0,19
	
	
	0,19

	1.1.7.2
	ул. Коминтерна, д.67 (пристр.)
	6,82
	2560
	0,39
	20
	0,05
	
	
	0,05

	1.1.7.3
	ул. Коминтерна, д.67 (пристр.)
	6,65
	5708
	0,33
	20
	0,1
	
	
	0,1

	1.1.7.4
	ул. Ленина, д. 90 (филиал)
	6
	4864
	0,39
	20
	0,1
	
	
	0,1

	1.1.8
	ИП Фартусов Е.Е.,
ул. Гоголя, д.27 корп. А
	3
	3949,2
	0,38
	15
	0,07
	0,01
	
	0,08

	1.1.9
	Коррекционная школа, пр. Кирова, д.136
	3,55
	5292
	0,39
	20
	0,11
	
	
	0,11

	1.1.10
	Школа-интернат, пр. Октябрьский, д.115
	3,1
	3130
	0,38
	20
	0,06
	
	
	0,06

	1.1.11
	Здание гаража коррекционной школы, пр. Октябрьский, д.115 к.А
	3,65
	365,78
	0,7
	10
	0,01
	
	
	0,01

	1.1.12
	«Вневедомственная охрана»:

	1.1.12.1
	«Административное здание», пр.Кирова, д.134
	6,25
	1481
	0,43
	20
	0,03
	
	
	0,03

	1.1.12.2
	«гараж», пр.Кирова, д. 134 корп.А
	3,9
	861
	0,7
	10
	0,03
	
	
	0,03

	1.1.12.3
	Потери в сетях
	
	
	
	
	0
	
	
	0

	1.1.13
	МВД РФ по Онежскому району

	1.1.13.1
	«Административное здание» пр. Кирова, д. 130 корп.А
	6,15
	3454
	0,43
	20
	0,08
	
	
	0,08

	1.1.13.2
	«Изолятор временного содержания» ул.Кирова, д. 130 корп. Б
	6,8
	1747
	0,43
	20
	0,04
	
	
	0,04

	1.1.13.3
	«гараж» пр. Кирова, д. 130 корп. В
	3,9
	1268
	0,7
	10
	0,04
	
	
	0,04

	1.1.14
	«Онежский районный суд» пр. Кирова, 132
	6,7
	2082
	0,43
	20
	0,05
	
	
	0,05

	1.1.15
	ИП Дьячков А.А.: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.15.1
	магазин «Арктика-4», пр. Октябрьский, д.123
	
	615
	0,38
	15
	0,01
	
	
	0,01

	1.1.15.2
	Потери в сетях
	
	
	
	
	0
	
	
	0

	1.1.16
	ул. Коминтерна, д. 64 к. В

	1.1.16.1
	основная часть, литерБ1-Б3
	4,8
	1074
	0,54
	20
	0,03
	
	
	0,03

	1.1.16.2
	пристройка, литер Б4
	2,35
	55
	0,08
	20
	0
	
	
	0

	1.1.17
	ОГПС №13

	1.1.17.1
	пр. Кирова, 83 литер А
	6,25
	984
	0,48
	20
	0,03
	
	
	0,03

	1.1.17.2
	пр. Кирова, 83 литер А1,А2,А3,А4
	4
	2543
	0,48
	20
	0,07
	
	
	0,07

	1.1.18
	НП «Водлозерский парк» наб. Попова, д. 5
	3,37
	983
	0,43
	20
	0,02
	
	
	0,02

	1.1.19
	А также мощность, подлежащая резервированию
	
	
	
	
	0,92
	
	
	0,92

	1.2
	Объекты теплоснабжения жилого фонда

	1.2.1
	пр. Ленина, д. 88
	15
	27881
	0,37
	20
	0,57
	0,18
	
	0,75

	1.2.2
	пр. Ленина, д. 92
	14,7
	17463
	0,37
	20
	0,36
	0,11
	
	0,47

	1.2.3
	ул. Гоголя, д. 27
	14,3
	10887
	0,38
	20
	0,23
	0,1
	
	0,33

	1.2.4
	ул. Гоголя, д. 5
	5,8
	1495
	0,57
	20
	0,05
	
	
	0,05

	1.2.5
	ул. Коминтерна, д.67
	5,4
	828
	0,67
	20
	0,03
	0,01
	
	0,04

	1.2.6
	ул. Коминтерна, д.81
	5,5
	1830
	0,54
	20
	0,05
	0,02
	
	0,07

	1.2.7
	ул. Коминтерна, д.83
	5,5
	1893
	0,54
	20
	0,06
	0,02
	
	0,07

	1.2.8
	ул. Свердлова, д. 15
	5,45
	820
	0,67
	20
	0,03
	
	
	0,03

	1.2.9
	ул. Свердлова, д. 34
	2,75
	502
	0,71
	20
	0,02
	
	
	0,02

	1.2.10
	пр. Ленина, д. 89 (ул. Свердлова, д.17)
	6,1
	1320
	0,59
	20
	0,04
	0,01
	
	0,05

	1.2.11
	пр. Ленина, д.87
	6,1
	1331
	0,59
	20
	0,04
	
	
	0,04

	1.2.12
	пр. Октябрьский, д.160
	5,75
	623
	0,69
	20
	0,02
	
	
	0,02

	1.2.13
	ул. Володарского, д.7
	3
	563
	0,7
	20
	0,02
	
	
	0,02

	1.2.14
	ул. Карла Маркса, д.20
	5,65
	2579
	0,52
	20
	0,07
	
	
	0,07

	1.2.15
	пр. Кирова, д. 59
	5,55
	1086
	0,63
	20
	0,04
	
	
	0,04

	1.2.16
	пр. Кирова, д. 5
	6
	2690
	0,52
	20
	0,08
	
	
	0,08

	1.2.17
	ж/д пр. Кирова, д. 3 корп. А
	5,7
	320,3
	0,78
	20
	0,01
	
	
	0,01

	1.2.18
	пр. Кирова, д. 1
	5,75
	1831
	0,55
	20
	0,05
	
	
	0,05

	1.2.19
	ул. Попова, д. 3
	3
	403
	0,74
	20
	0,02
	
	
	0,02

	1.2.20
	ул. Герасимова, д. 2
	3,3
	574,9
	0,7
	20
	0,02
	
	
	0,02

	1.2.21
	ж/д пр. Ленина, д.102:

	1.2.21.1
	строение 1949г.
	2,62
	183
	0,66
	20
	0,01
	
	
	0,01

	1.2.21.2
	строение 1999г.
	2,55
	89
	0,92
	20
	0
	
	
	0

	1.2.21.3
	потери в сетях
	
	
	
	
	0
	
	
	0

	1.3
	Потенциальные потребители

	1.3.1
	магазин, пр. Ленина, д.88 корп.А
	3,1
	244
	0,38
	15
	0
	
	
	0

	1.3.2
	«Братский корпус», ул. Кирова, д.110 корп. В
	
	
	
	
	0,03
	
	
	0,03

	1.3.3
	гараж НП«Водлозерский» наб. Попова, д.5
	
	
	
	
	0
	
	
	0

	1.3.4
	ж/д пр. Кирова, д.76
	3
	249,5
	0,8
	20
	0,01
	
	
	0,01

	1.4
	Тепловые потери
	
	
	
	
	0,39
	0,08
	
	0,47

	1.5
	Собственные нужды
	
	2737
	0,1
	19,3
	0,02
	0
	
	0,02

	1.6
	Итого, присоединенная нагрузка к котельной «24-й квартал (ЦРБ)»

	1.6.1
	Суммарная нагрузка объектов теплоснабжения 
	
	
	
	
	4,46
	1,02
	
	5,48

	1.6.2
	С учётом резервируемой мощности
	
	
	
	
	5,36
	1,02
	
	6,38

	1.6.3
	С учётом собственных нужд предприятия
	
	
	
	
	5,82
	1,11
	
	6,87

	2
	котельная «Совхоз», ул. Мичуринская, д. 12

	2.1
	Объекты теплоснабжения жилого фонда

	2.1.1
	ул. Мичуринская, д.10
	6
	1014
	0,65
	20
	0,04
	0
	0
	0,04

	2.1.2
	ул. Мичуринская, д.8
	6
	1015
	0,65
	20
	0,04
	0
	0
	0,04

	2.1.3
	ул. Мичуринская, д.6
	6
	981
	0,65
	20
	0,03
	0
	0
	0,03

	2.1.4
	Пер. Андозерский, д.2
	2,68
	297
	0,78
	20
	0,01
	0
	0
	0,01

	2.1.5
	Пер. Андозерский, д.4
	5,51
	1017
	0,65
	20
	0,04
	0
	0
	0,04

	2.1.6
	Пер. Андозерский, д.5
	5,6
	1085
	0,63
	20
	0,04
	0
	0
	0,04

	2.2
	Тепловые потери
	
	
	
	
	0,03
	0
	0
	0,03

	2.3
	Собственные нужды
	
	155
	0,1
	18,7
	0
	0
	0
	0

	2.4
	Итого, присоединенная нагрузка к котельной «Совхоз»
	
	
	
	
	0,22
	0
	0
	0,22

	3
	котельная п. Поньга, ул. Профсоюзная, д. 3

	3.1
	Объекты теплоснабжения юридических лиц

	3.1.1
	Административное здание ул. Профсоюзная, д. 2
	6
	2692
	0,51
	20
	0,07
	0
	0
	0,07

	3.1.2
	МБОУ «Основная школа №3 г. Онега»
	6,25
	2808
	0,39
	20
	0,06
	0
	0
	0,06

	3.1.3
	основное строение ул. Онежская, д. 14 литер А
	6,12
	1003
	0,39
	20
	0,02
	0
	0
	0,02

	3.1.4
	основная пристройка и основное строение ул. Онежская, д. 14 литер А1
	2,8
	359
	0,39
	20
	0,01
	0
	0
	0,01

	3.1.5
	основная пристройка ул. Онежская,д.14 литер А2
	6
	2692
	0,51
	20
	0,1
	0
	0
	0,1

	3.1.6
	Клуб ул. Алексеева, д.11
	7
	4668
	0,37
	16
	0,09
	0
	0
	0,09

	3.1.7
	ул. Онежская, д.9,
(ж/фонд, почта и магазин)
	5,65
	2064
	0,53
	20
	0,06
	0
	0
	0,06

	3.1.8
	дизельная
	
	108
	0,43
	15
	0
	0
	0
	0

	3.2
	Объекты теплоснабжения жилого фонда

	3.2.1
	ул. Ворзогорская, д.2
	5,55
	2110
	0,53
	20
	0,06
	0
	0
	0,06

	3.2.2
	ул. Ворзогорская, д.3
	5,85
	1948
	0,53
	20
	0,06
	0
	0
	0,06

	3.2.3
	ул. Ворзогорская, д.5
	5,4
	1585
	0,56
	20
	0,05
	0
	0
	0,05

	3.2.4
	ул. Ворзогорская, д.7
	5,7
	2246
	0,53
	20
	0,06
	0
	0
	0,06

	3.2.5
	ул. Онежская, д. 11
	5,6
	2218
	0,53
	20
	0,06
	0
	0
	0,06

	3.2.6
	ул. Манкевича, д. 8
	5,9
	2259
	0,53
	20
	0,06
	0
	0
	0,06

	3.2.7
	ул. Профсоюзная, д. 5
	5,4
	2286
	0,53
	20
	0,07
	0
	0
	0,07

	3.2.8
	ул. Профсоюзная, д.12
	5,74
	1948
	0,53
	20
	0,06
	0
	0
	0,06

	3.2.9
	ул. Алексеева, д. 4
	5,8
	1962,7
	0,53
	20
	0,06
	0
	0
	0,06

	3.2.10
	ул. Алексеева, д. 4 к. А
	5,75
	1597
	0,56
	20
	0,05
	0
	0
	0,05

	3.3
	Тепловые потери
	
	
	
	
	0,07
	0
	0
	0,07

	3.4
	Собственные нужды
	
	966
	0,1
	18,9
	0,01
	0
	0
	0,01

	3.5
	Итого, присоединенная нагрузка к котельной п. Поньга
	
	
	
	
	1,06
	0
	0
	1,06

	4
	п. Легашевская запань, ул. Целинная, д.1 корп. А

	4.1
	Объекты теплоснабжения юридических лиц

	4.1.1
	МБОУ «Основная школа №3 г. Онега» (филиал (начальная школа)) и почта ул. Майская, д.50
	3
	1071,5
	0,39
	20
	0,02
	0
	0
	0,02

	4.1.2
	ГБУЗ «Онежская районная ЦРБ» (мед. пункт) ул. Моховая, д.3
	3,11
	236
	0,43
	20
	0,01
	0
	0
	0,01

	4.2
	Объекты теплоснабжения жилого фонда

	4.2.1
	ул. Приречная, д.59
	3
	431
	0,74
	20
	0,02
	0
	0
	0,02

	4.2.2
	ул. Майская, д.31
	5,5
	1629
	0,56
	20
	0,05
	0
	0
	0,05

	4.2.3
	ул. Приречная, д.57
	5,55
	909
	0,66
	20
	0,03
	0
	0
	0,03

	4.2.4
	ул. Приречная, д.61
	3
	1872
	0,54
	20
	0,05
	0
	0
	0,05

	4.2.5
	ул. Целинная, д.1
	5,46
	1822
	0,55
	20
	0,05
	0
	0
	0,05

	4.2.6
	ул. Целинная, д.2
	5,3
	2478
	0,52
	20
	0,07
	0
	0
	0,07

	4.2.7
	ул. Целинная, д.3
	5,9
	858
	0,66
	20
	0,03
	0
	0
	0,03

	4.2.8
	ул. Целинная, д.4
	5,6
	2592
	0,52
	20
	0,07
	0
	0
	0,07

	4.2.9
	ул. Целинная, д.7
	0
	0
	0,48
	20
	0,07
	0
	0
	0,07

	4.2.10
	ул. Моховая, д.10
	5,2
	2438
	0,52
	20
	0,04
	0
	0
	0,04

	4.3
	Тепловые потери
	
	
	
	20
	0,16
	0
	0
	0,16

	4.4
	Собственные нужды
	
	
	
	20
	0
	0
	0
	0

	4.5
	Итого, присоединенная нагрузка к котельной п. Легашевская запань
	
	
	
	
	0,67
	0
	0
	0,67

	5
	ул. Спортивная, д.4
	6
	4198
	0,47
	20
	0,11
	0
	0
	0,11


Расчетные тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора муниципального образования «Онежское» Онежского муниципального района
	Объекты жилищно-коммунального сектора 
	Отапливаемая площадь, тыс.м2
	Первая очередь строительства,до 2019 г., Гкал/ч/МВт
	На расчетный срок до 2029 г., Гкал/ч/МВт

	Многоквартирный жилой фонд
	833, 3
	67,83/78,68
	102,32/139,5

	Детские дошкольные учреждения
	3,5
	0,29/0,34
	-

	Детские образовательные учреждения
	5,3

7,5
	0,45/0,52
	0,63/0,73

	Школы
	25

30
	2,1/2,5

-
	-

2,52/2,93

	Поликлиники
	4,9
	0,41/0,48
	-

	Предприятия торговли
	7,2

9,0
	0,605/0,703

-
	-

0,76/0,88


На котельных муниципального образования осуществляется отпуск тепла с качественным регулированием в соответствии с утвержденными температурными графиками. Выбор температурного графика обусловлен облегчением гидравлического режима тепловых сетей и экономией расхода электрической энергии на перекачку теплоносителя.
Прокладка тепловых сетей, в основном, подземная, в непроходных железобетонных каналах. Тип изоляции теплосетей шлако- и минеральная вата. Необходима замена теплотрубопроводов с применением пенополиуретановой изоляции. Северное расположение Онежского муниципального района, низкие среднегодовые температуры, большая длительность отопительного периода и короткий зимний день – все это обуславливает повышенные энергетические затраты, необходимые для обеспечения нормальных условий для жизнедеятельности населения и развития всех сфер экономики. Организация теплоснабжения населения в границах муниципального образования относится к вопросам местного значения.
Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях.

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой нагрузки тепловой мощности источников. Дефициты тепловой мощности на источниках тепловой энергии отсутствуют.

Тепловая нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии на поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха. Расчетная температура наружного воздуха устанавливается нормами как температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92. Для данного региона расчетная температура наружного воздуха –33 ̊С. При отсутствии баланса тепловой мощности, в холодный период года, при достижении температур наружного воздуха значений близких к расчетным, появляется дефицит тепловой энергии, и как следствие, снижение температуры внутреннего воздуха в помещениях потребителей ниже нормативной, и в возможное размораживание тепловой сети.
Генеральным планом предусмотрена реконструкция и ремонт изношенных тепловых и паровых сетей, рекомендуется поддержание сетей и оборудования в нормативном состоянии.
Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ действующими предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксида углерода, оксида азота, диоксида серы.

Учет технологических нарушений ведется оперативной диспетчерской службой. Вывод из работы технической защиты производился на срок не более суток при ремонте основного оборудования, замене, ремонте сетей. Большинство аварий и инцидентов связано с внешними факторами -отключения электричества, холодного водоснабжения.
Параметры качества услуг теплоснабжения определены в соответствии с требованиями, установленными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах» (с момента вступления в силу).

Наладка и ремонты котельного оборудования производится в соответствии с установленными графиками. По котлам, отработавшим нормативный срок службы, проводятся экспертизы на оценку возможности продления сроков эксплуатации.

С 01.01.2014 г. продажа потребителям тепловой энергии осуществляется в соответствии со статьей 13 Федерального Закона РФ «О теплоснабжении» (190- ФЗ от 27.07.2010) теплоснабжающей организацией, имеющей в собственности или на ином праве, а равно во владении или пользовании источники тепловой энергии при этом в случае принятия собственниками помещений в многоквартирных жилых домах решения о непосредственных расчетах за поставляемую тепловую энергию с теплоснабжающими организациями - продажа тепловой энергии производится непосредственно потребителям.

Автоматизация систем управления регулировки отпуска тепловой энергии в тепловые сети на котельных не предусмотрена.

- по данным приборного учета;
- расчётным методом согласно Методике осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утверждённой Приказом Минстроя России от 17.03.2014 № 99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»;

- по утверждённым нормативам для населения.

В муниципальном образовании «Онежское» подготовка котельных и тепловых сетей к отопительному периоду начинается в предыдущем периоде с систематизации выявленных дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлического и теплового режимов, составления планов работ, подготовки необходимой документации, заключения договоров с подрядными организациями и материально-техническим обеспечением плановых работ.

Непосредственная подготовка систем теплоснабжения к эксплуатации в зимних условиях заканчивается не позднее срока, установленного для данной местности с учетом ее климатической зоны.

Основными проблемами теплоснабжения являются:

- высокий процент износа оборудования котельных и тепловых сетей;

- низкая эффективность от использования котельных установок, большие затраты топлива;

- оборудование котельных физически и морально устарело и существенно уступает по экономичности современным образцам;

- гидравлическая разбалансировка системы теплоснабжения, превышение расхода сетевой воды, приводящие к перерасходу электроэнергии;

- изношенность тепловых сетей и низкая интенсивность их модернизации (недоремонт).
1.1.3.Система водоснабжения

Большая часть территории городского поселения (преимущественно правобережная часть) находится в пределах Северо-Двинского артезианского бассейна. И лишь самая южная часть территории вдоль границы поселения - в пределах Восточно-Балтийского гидрогеологического массива. Водоносными также являются четвертичные отложения. В пределах Северо-Двинского артезианского бассейна водовмещающими являются отложения венда (Падунский водоносный комплекс) повсеместно перекрытые образованиями четвертичного возраста.

Ресурсы подземных вод локализованы в верхней части терригенных отложений Падунской свиты венда. Водовмещающие породы представлены мелко- и среднезернистыми песчаниками с прослоями алевролитов и аргиллитов мощностью 170-190 м. Фильтрационные свойства продуктивной толщи характеризуются фоновыми значениями водопроводимости 150-200 м2/сут. (до 450 м2/сут.). 

Максимальные дебиты скважин 105-270,5 л/сут, допустимое понижение уровня 67,5 м. Химический состав подземных вод отличается стабильностью и характеризуется значениями минерализации 0,28-0,4 г/дм3. Воды по составу гидрокарбонатные со смешанным катионным составом: кальциевые, натриево-кальциевые; мягкие и умеренно жесткие с нейтральной и слабощелочной реакцией среды. Их качество в целом соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, за исключением повышенного содержания железа – до 3,2 мг/дм3, марганца – до 0,25 мг/дм3.

В пределах рассматриваемого водоносного комплекса разведано Онежское месторождение питьевых подземных вод, приуроченное к флювиогляциальным межморенным отложениям (f III). Месторождение расположено за пределами города, на пятом километре автодороги Онега – Ярнема. Эксплуатационные запасы составляют 4,42 тыс. м3/сут. Месторождение эксплуатируется с 1970 г. групповым водозабором линейного типа, состоящим из 12 скважин. Лицензия 63/АРХ01162ВЭ. Собственник городское поселение «Онежское». Добыча подземных вод осуществляется для хозяйственно-питьевого водоснабжения города.

На территории МО «Онежское» действует централизованная система водоснабжения, в которую подается как поверхностная, так и подземная вода. Система водоснабжения принадлежит муниципальному образованию.

Источники водоснабжения

На правом берегу реки Онега: Групповой линейный водозабор расположен в 2 км восточнее города, работает на Онежском месторождении подземных вод. Водозабор эксплуатирует водоносный горизонт верхнечетвертичных валдайских флювиогляциальных отложений. Водоносный горизонт гидравлически связан с поверхностными водами реки Онега. Статистический уровень подвергается сезонным колебаниям и находится на глубине 3,8 м. 

Водозабор представляет собой линейный ряд из 12 скважин глубиной в среднем 18 м (7 рабочих скважин, 1 резервная, 3 наблюдательных, 1 законсервированная) с двумя ступенями водоотбора. Утвержденный запас Онежского месторождения подземных вод по сумме категорий А+В+С1 составляет 4420 м3/сут (протокол ТКЗ КПР по Архангельской области № 35 от 13.08.01). Средняя производительность скважины - 20 м3/час, проектная производительность водозабора — 6 тыс.м3/сут, фактически отбирается не больше 1,5 тыс.м3/сут. В настоящее время для организации водоснабжения используются 4 рабочих артезианских скважины из 12 разработанных. Остальные скважины неисправны. Для учета воды установлен счетчик воды. Проект зоны санитарной охраны разработан, утвержден Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. 

Поверхностный водозабор на озере Хайнозеро, расположенном в 7 км северо-восточнее города. Современный водоотбор составляет 2000 м3/сут. Проект зоны санитарной охраны разработан, утвержден Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. Качество воды соответствует ГОСТу «Вода питьевая». 

Поверхностный водозабор, принадлежащий ОАО «Онежский ЛДК», расположен на правом берегу реки Онега на территории предприятия. Вода из реки Онега используется для технических нужд комбината.

На левом берегу реки Онега:

Поверхностный водозабор располагается на реке Поньга в 1 км южнее жилой застройки. Учет воды ведется косвенный: ведение журнала по форме ПОД-12. Подъем воды составляет в среднем 15 м3/сут. Водозабор состоит из ряжевого оголовка и насосных станций 1 и 2 подъема и оснащен рыбозащитной металлической сеткой с ячеей 12*12 мм. На водозаборе работают очистные сооружения механического типа, состоящие из фильтра-отстойника и дисковых фильтров. На водоочистной станции установлено оборудование ультрафильтрации и УФ обеззараживания. Проект зоны санитарной охраны разработан, утвержден Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. Качество воды соответствует ГОСТу «Вода питьевая». 
Схема водоснабжения
Реки на территории Онежского муниципального района относятся к бассейну Белого моря и принадлежат к типу равнинных рек. Они отличаются высокой водностью, имеют смешанное, но преимущественно снеговое питание. Крупнейшей рекой является Онега, для которой характерны два разлива – весенний, при таянии снега, и осенний, во время обложных дождей. Такое состояние гидрографической сети обуславливает периодическое переувлажнение почв района. Широкое распространение болот и заболоченных участков речных долин и пологих водоразделов обусловлено избытком влаги и особенностями литологического состава покровных четвертичных отложений. Водные объекты, используются в целях хозяйственного и питьевого водоснабжения населенных пунктов. Подземные воды четвертичного водоносного комплекса связаны с песчаными и гравийно-галечными слоями и линзами в аллювиальных отложениях пойм рек и в прослоях и линзах супесей и песков в толще ледниковых суглинков верхнечетвертичного возраста.  Подземные воды аллювиальных и озерно-ледниковых отложений гидравлически связаны между собой и образуют единый горизонт грунтовых вод, спорадически распространенный на всей рассматриваемой территории. В малом объеме водоносные горизонты четвертичного комплекса эксплуатируются для водоснабжения.

 Для хозяйственно-питьевых целей используются одиночные водозаборные колонки (скважины) и колодцы в индивидуальных хозяйствах. Дебит существующих колодцев, как правило, не превышает 0,03 л/сек. Удельные дебиты большинства скважин, эксплуатирующих данный водоносный комплекс, составляют от 0,04 л/сек до 1,5 л/сек. Водоснабжение населенных пунктов осуществляется из открытых водоемов и артезианских скважин. Централизованное водоснабжение населения и хозяйствующих субъектов осуществляется непосредственно в городе Онега и ряде сельских населенных пунктов Онежского муниципального района. Для района характерно наличие большого количества водопользователей с небольшим водоотбором. Система централизованного водоснабжения сельских населенных пунктов развита слабо. 

На территории города действуют три самостоятельных систем водоснабжения: две хозяйственно-питьевого назначения и одна производственного.

Используемая вода в основном пресная, чаще с минерализацией 0,4-0,6 г/дм3, гидрокарбонатно-магниево-кальциевая, реже сульфатно-гидрокарбонатн-кальциевая с минерализацией 0,8-1,0 г/дм3. 

Система хозяйственно-питьевого назначения обслуживает правобережную часть города, в том числе микрорайоны Каменная гора, Горный, а также Дворец спорта для детей и юношества. Также к правобережной системе водоснабжения подключен поселок Шалга, поскольку после пожара в 2007 году скважина поселка была законсервирована. Источниками являются групповой линейный водозабор и поверхностный водозабор на озере Хайнозеро. Подача воды потребителю осуществляется по разветвленной сети трубопроводов непосредственно в дома или в водоразборные колонки.

Основные водопроводные сооружения:

- головные сооружения: артезианские скважины, насосная станция № 1, осуществляющая подачу воды из скважин в резервуары; два резервуара запаса воды по 800 м3; один резервуар запаса воды на 500 м3; насосная станция № 2, осуществляющая подачу воды из резервуаров в городскую водопроводную сеть;

 - резервные сооружения на улице Пионерской: насосная станция, осуществляет подачу воды в городские водопроводы и на резервные сооружения поселка ЛДК; два резервуара запаса воды по 600 мЗ;

- резервные сооружения в поселке ЛДК: насосная станция; два резервуара запаса воды по 600 м3;.

- водопроводная насосная станция в поселке Каменная Гора.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка Легашевская Запань отсутствует. Скважина поселка была законсервирована в 2009 году из-за несоответствия воды санитарным нормам.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения левобережной части города осуществляется от поверхностного водозабора на реке Поньга. Вода подается по тупиковому водопроводу в дома капитальной постройки и в водоразборные колонки.

Технический водопровод АО «Онежский ЛДК» обеспечивает технологические и противопожарные нужды.

Среднесуточная производительность системы водоснабжения в среднем составляет 3500 м3/сут.

Система водоснабжения формировалась постепенно с 1967 года. Капитальный ремонт сооружений и сетей проводится ежегодно по согласованному с органом местного самоуправления плану. Техническое обследование трубопроводов не проводилось, фактический износ составляет 75% и более. Износ оборудования, по результатам технического обследования, проведенного в 2006 году, составляет 50-70% и более.

Обслуживание системы водоснабжения осуществляет гарантирующая организация (с 2014 г. по настоящее время – ООО «Онега-ВК»). Дальнейшая эксплуатация возможна с постепенной заменой оборудования и проведением капитальных ремонтов. Развитие централизованной системы водоснабжения осуществляется, в основном, за счет технологического присоединения объектов капитального строительства (жилые дома, торговые центры и т.п.). 

Современное водопотребление

	№п/п
	Наименование
	Водопотребление

	
	
	тыс.м3/год
	м3/сут

	Правобережные районы

	1
	На хозяйственно-бытовые нужды населения
	514,0
	1408,2

	2
	На нужды промышленности
	329,0
	901,4

	3
	Потери при транспортировке
	177,2
	485,5

	Итого
	1020,2
	2795,1

	м/р Поньга

	1
	На хозяйственно-бытовые нужды населения
	5,5
	15,0

	2
	На нужды промышленности
	-
	-

	3
	Потери при транспортировке
	-
	-

	Итого
	5,5
	15,0

	Всего по городу в целом
	1025,7
	2810,1


Характеристика системы водоснабжения на территории муниципального образования «Онежское» по данным Федеральной службы государственной статистики РФ за 2019 г.:

- одиночное протяжение уличной водопроводной сети 45912 м;

- одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене 22744 м;

- одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за 2019 год 2169 м.
Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ № 168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина технически неизбежных потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

- полезные расходы:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

- чистка резервуаров;

- промывка тупиковых сетей;

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- промывка канализационных сетей;

- тушение пожаров;

- испытание пожарных гидрантов.

- организационно-учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения НС II подъема;

- расходы на хозбытовые нужды;

- потери из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- утечки через водопроводные колонки;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

- утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

Реализация воды потребителям производится на основании заключенных договоров с абонентами (бюджето-финансируемыми организациями, предприятиями). Договоры на услуги водоснабжения населения заключаются с управляющими компаниями и ТСЖ. Качество услуг водоснабжения определено условиями договора и гарантирует бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам.

Расчет с предприятиями и бюджетофинансируемыми организациями производится на основании приборов учета. Расчеты с населением производятся по приборам учета, а при их отсутствии по утвержденным нормативам потребления.

В случае отсутствия у предприятий и организаций приборов учета расчеты с ними осуществляются в соответствии с п. 57, 77 «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 № 167.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Объемы потерь, утечек водопроводной воды вызваны высокой степенью износа сетей и оборудования.
Для обеспечения восстановления и надежности системы водоснабжения ежегодно должны меняться не менее 3–5% сетей от общей протяженности. Фактически данные условия не соблюдаются.
1.1.4 .Система водоотведения.
На территории районов муниципального образования «Онежское», расположенных на правобережье, работает централизованная раздельная хозяйственно-бытовая система водоотведения. Однако устройство канализационных колодцев хозяйственно-бытовой системы позволяет поверхностным водам попадать в систему коллекторов, что вызывает перегрузку сетей и сооружений.

Система водоотведения представлена разветвленной сетью самотечно-напорных коллекторов, принимающих бытовые сточные воды от жилой застройки правобережной части города. В системе работает 13 канализационных насосных станций, введенных в эксплуатацию с 1964 по 2019 год. В течение последних лет капитальный ремонт производился ежегодно по согласованному с органом местного самоуправлению плану. Износ оборудования составляет 50-70% и более. Дальнейшая эксплуатация возможна при условии постепенной замены оборудования и проведением капитальных ремонтов.

Сточные воды поступают на механические очистные сооружения, расположенные севернее городской застройки, рядом с шоссе на г. Архангельск. Год ввода в эксплуатацию сооружений - 1973. В 2007 году началась реконструкция очистных сооружений. Очищенные сточные воды поступают в болото Конинник, затем по ручью Лов стоки попадают в Белое море.

Санитарно-защитная зона от очистных сооружений выполнена согласно нормативным требованиям.

Система водоотведения принадлежит муниципальному образованию. Обслуживание системы водоотведения осуществляет гарантирующая организация (с 2014 г. по настоящее время - ООО «Онега - ВК»).

Жилая застройка микрорайонов Шалга, Каменная Гора, Легашевская Запань и Поньга не канализованы. Бытовые жидкие отходы от жилых домов собираются в придомовые септики и выгребные ямы, откуда вывозятся автотранспортом и сливаются на правом берегу – в колодцы канализационной сети на территории города, на левом берегу – в специально отведенные места.

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения являются:

- реконструкция всех существующих сетей и сооружений для отведения сточных вод с территорий поселения;

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с территорий поселения, не имеющих централизованного водоотведения.

Таким образом, требуется дальнейшее развитие системы водоотведения для обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижения негативного воздействия на водные объекты путем очистки сточных вод; обеспечения доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.
Объекты, используемые для захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов

В соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ (в ред. от 29.06.2012 г.) к полномочиям муниципального района в области обращения с отходами относится организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ установлено 5 классов опасности отходов:

- I класс - чрезвычайно опасные отходы;

- II класс - высокоопасные отходы;

- III класс - умеренно опасные отходы;

-IV класс - малоопасные отходы;

-V класс - практически неопасные отходы.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 641» утверждены правила обращения с твердыми коммунальными отходами.

Правила устанавливают порядок осуществления накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, заключения договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также основания, по которым юридическое лицо может быть лишено статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - региональный оператор).

Региональный оператор заключает договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в отношении твердых коммунальных отходов, образующихся:

- в жилых помещениях в многоквартирных домах с лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации;

- в жилых домах, - с организацией (в том числе некоммерческим объединением), действующей от своего имени и в интересах собственника;

- в иных зданиях, строениях, сооружениях, нежилых помещениях, при которых договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключается в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации) (далее - нежилые помещения), и на земельных участках, - с лицами, владеющими такими зданиями, строениями, сооружениями, нежилыми помещениями и земельными участками на законных основаниях, или уполномоченными ими лицами.

Потребители осуществляют складирование твердых коммунальных отходов в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов, определенных договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответствии со схемой обращения с отходами.

Места сбора ТКО представляют собой контейнерные площадки с металлическими контейнерами, выгребные ямы. На оборудованных контейнерных площадках в основном расположены контейнеры емкостью 0,75 м3.

Для сбора крупногабаритных отходов (далее - КГО) в основном используются бункеры объемом 6,8 м3. В некоторых муниципальных образованиях КГО 58 размещают навалом на контейнерных площадках, предназначенных для накопления ТКО.

Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации региональным оператором, в том числе по заявкам потребителей, либо самостоятельно потребителями путем доставки крупногабаритных отходов на площадку для их складирования.

Места расположения таких площадок определяются в соответствии со схемами обращения с отходами и указываются в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Региональный оператор ежегодно, не позднее 25 декабря года, предшествующего году фактического размещения контейнеров и бункеров, направляет в орган местного самоуправления, уполномоченный на ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, сведения о количестве планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема и о местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов, на которых планируется разместить такие контейнеры и бункеры.

 В целях обеспечения обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов операторы по обращению с твердыми коммунальными  отходами, осуществляющие деятельность по обработке, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов в зоне деятельности регионального оператора, указанные в документации об отборе при проведении конкурсного отбора регионального оператора, заключают договоры с региональным оператором на оказание услуг по обработке, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

По договору на оказание услуг по обработке, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющий деятельность по обработке, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, обязуется осуществлять обработку, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов, а региональный оператор обязуется передавать твердые коммунальные отходы такому оператору и оплачивать услуги по обработке, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов по регулируемым тарифам.

В целях обеспечения утилизации твердых коммунальных отходов потребители вправе заключать договоры на оказание услуг по утилизации твердых коммунальных отходов с региональным оператором, индивидуальным предпринимателем и (или) юридическим лицом, осуществляющими деятельность по утилизации твердых коммунальных отходов, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

В соответствии с данными «Региональной программы в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Архангельской области», утвержденной Постановлением Правительства Архангельской области от 12 декабря 2017 года № 556-пп «Об утверждении региональной программы в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Архангельской области»:

- в муниципальных образованиях Архангельской области с высокой численностью населения применяется традиционная контейнерная система сбора ТКО;

- в некоторых муниципальных образованиях с низкой численностью населения централизованная система сбора отходов отсутствует, большая часть отходов, образующихся в таких муниципальных образованиях, используется как вторичное сырье в качестве материала для компостирования или сжигается в печах;

- в ряде населенных пунктов применяется бестарная система сбора ТКО - вывоз отходов при помощи специализированной техники без использования контейнеров для отходов, при этом заезд мусоровывозящей техники к определенному объекту осуществляется в установленные дни и часы (вывоз отходов при такой системе осуществляется по заявкам населения или по графику).

Вывоз ТКО и КГО осуществляется транспортирующими организациями на объекты обращения с отходами. Субъекты крупного и среднего предпринимательства имеют собственные контейнеры или предоставленные специализированными организациями.
Проблемы сбора, утилизации и захоронения отходов производства и потребления на территории городского поселения «Онежское» относятся к наиболее острым, требующим незамедлительного решения.

На территории городского поселения нет свалок ТКО, отвечающих всем необходимым санитарным нормам.

Свалки твердых бытовых и промышленных (лигнин) отходов расположены на территории городского поселения восточнее поселков Шалга и Поньга. Эти свалки не внесены в государственный реестр объектов размещения отходов (далее – ГРОРО), т.е. также не являются санкционированными.
В городском поселении часто возникают стихийные свалки, образующиеся как правило, в районе частного жилого фонда, в местах расположения торговых предприятий.
На территории городского поселения имеется один полигон по сбору, складированию и изоляции ТКО, две свалки промышленные отходов.

Полигон ТКО – это участок земли расположен на ІІ км Хайнозерской автодороги. Площадь полигона 2 га (1,5км в 60-61 кварталах лесов 3-ей группы Онежского лесхоза и 0,5 га в кварталах 47 колхоза им. Ленина в лесах 2 –ой группы).

На территории города существует две промышленные свалки, прикрепленные к предприятиям: ОАО «Онежский ЛДК», ОАО « Онегалес».
Полигон функционирует с 1 ноября 1996 года, срок эксплуатации полигона по проекту 18 лет. По предварительной оценки вместимость полигона составляет 600 000 тонн. Расстояние от полигона до близлежащих водных объектов – 1,3 -2,8 км, расстояние до жилья – 3,8 км. Разрыв между жилой застройкой и полигоном достаточно велик. Для осуществления контроля за въезжающим транспортом на полигон при въезде установлен шлагбаум и проводится круглосуточное дежурство (4 смены). Дежурный сторож работает согласно инструкции.

Описание существующей схемы потоков отходов на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район»

	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Объект обработки, утилизации, обезвреживания или размещения ТКО
	Наименование эксплуатирующей организации

	1
	Онежское
	полигон ТКО в дер. Покровское
	ООО «Д-Люкс»

	2
	Малошуйское
	свалка отходов в д. Малошуйка
	МУП «Малошуйская УК»

	
	Нименьгское
	
	

	3
	Золотухское
	полигон ТКО в дер. Покровское
	ООО «Д-Люкс»

	4

	Кодинское
	полигон ТКО в дер. Покровское
	ООО «Д-Люкс»

	
	Покровское
	
	

	
	Порожское
	
	

	
	Чекуевское
	
	


Показатели вывезенных твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Онежское» *
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2018 год
	2019 год

	1
	вывезено за год твердых коммунальных отходов
	Тысяча, куб.м
	26
	27

	2
	вывезено за год твердых коммунальных отходов
	Тысяча тонн
	6,5
	6,7


Организации, управляющие жилищным фондом, иные организации, а также владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры на вывоз и утилизацию (захоронение) отходов только с организациями, имеющими разрешение на транспортировку и размещение опасных отходов.

Все организации обязаны предусмотреть места для сбора твердых бытовых отходов и обеспечить их вывоз силами специализированной организации.

Ликвидация стихийных свалок является действенным средством борьбы за чистоту почвы.

Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях должны  устраиваться дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

Объем и необходимое количество выгребов устанавливается исходя из нормы накопления жидких бытовых отходов и количества жителей.

Порядок обращения с отходами на территории муниципального образования «Онежское» осуществляется в соответствии с Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а также муниципальными нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»;

- Приказом Министерства природных ресурсов РФ от 02.12.2002 № 785 «Об утверждении паспорта опасного отхода»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

- СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию»;

- СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

и другими действующими нормативными правовыми актами.
Перечень предприятий и объектов специального назначения г. Онега

	№ п/п
	Наименование предприятия, объекта
	Производство
	Класса санитарной опасности
	Размер СЗЗ, м

	
	Существующие объекты специального назначения
	

	9
	Свалка лигнина (район п. Шалга, район ж/д станции Онега) 
	-
	I
	1000

	10
	Свалка ТБО (район п. Шалга)
	-
	I
	1000

	11
	ФКУ ИК-16 
	швейное производство
	IV
	100

	12
	Кладбище (район п. Горный) 
	-
	IV
	100

	13
	Старое кладбище (район Верховья)
	-
	V
	50

	14
	Очень старое кладбище
	-
	V
	50


1.1.6.Система газоснабжения
Газоснабжение территории города осуществляется от газонаполнительной станции, расположенной в привокзальной части города.

Количество квартир, обеспеченных газоснабжением

	Количество подключенных квартир, в т.ч.
	6669

	- в многоквартирных домах
	2346

	- в домах с баллонным газоснабжением (шкафные установки)
	3144

	- в ведомственных домах с баллонным газоснабжением
	415

	- в частных домах с баллонным газоснабжением
	764


Газовые сети и газораспределительное оборудование находится в удовлетворительном состоянии.

Магистральные газопроводы на территории города Онеги отсутствуют.
2. Перспективы развития муниципального образования «Онежское» и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Муниципальное образование «Онежское», в соответствии с Законом Архангельской области «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области» (в действ.ред. от 05.06.2017), входит в качестве городского поселения в состав Онежского муниципального района Архангельской области. Город Онега наделен статусом административного центра Онежского муниципального района.

Онежский муниципальный район расположен в северо-западной части области на южном и восточном побережьях Онежской губы Белого моря. На севере район соседствует с Приморским муниципальным районом Архангельской области, на востоке – с Плесецким муниципальным районом, на западе – с Республикой Карелия.

Городское поселение «Онежское» находится в северо-западной части Онежского муниципального района в устье реки Онега и занимает территории по двум ее берегам – правому (Онежскому) и левому (Поморскому).

На севере, востоке и юге поселение граничит с тремя сельскими поселениями Онежского муниципального района:  МО «Покровское», МО «Порожское» и МО «Нименьгское». На востоке его граница проходит по берегу Онежской губы Белого моря, а её фронт составляет порядка 15км. 

Единственным, официально зарегистрированным населенным пунктом городского поселения «Онежское» является город Онега. Статусом города Онега наделена Указом Императрицы Екатерины II-ой в 1780г. Как населенный пункт, он имеет установленные границы, в которые входит ряд исторически сложившихся поселков, входящих в структуру города. 

Площадь территории – 16440 га, что составляет порядка 7% территории Онежского муниципального района и концентрирует в своих границах порядка 63% постоянного населения района и около 90% городского населения района. По численности населения городское поселение «Онежское» находится на третьем месте среди городских поселений Архангельской области.
Прогноз перспективных показателей развития муниципального образования «Онежское» на период до 2039 г. сформирован на основании и с учетом следующего нормативного документа:

- Генеральный план муниципального образования «Онежское» на расчетный срок до 2039 г.
Показатели коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Онежское» *

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2018 год
	2019 год

	1
	количество не газифицированных населенных пунктов
	единица
	-
	-

	2
	число источников теплоснабжения
	единица
	8
	7

	3
	число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч
	единица
	5
	3

	4
	протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (до 2008 г. - км)
	м
	49012
	48342

	5
	протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене (до 2008 г. - км)
	м
	2117
	429

	6
	одиночное протяжение уличной водопроводной сети (до 2008 г. - км)
	м
	44331
	43257

	7
	одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (до 2008 г. - км)
	м
	20320
	22744

	8
	одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год
	м
	1200
	2169

	9
	количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов (отдельных водопроводных сетей)
	единица
	-
	-

	10
	количество населенных пунктов, не имеющих канализаций (отдельных канализационных сетей)
	единица
	-
	-

	Примечание: *по данным Федеральной службы государственной статистики РФ за 2018 и 2019 годы


Численность населения муниципального образования «Онежское» в 2018 году составила 19030 человек. Все население муниципального образования – городское. 

Доля муниципального образования «Онежское» в населении Онежского района составляет 63,3%, в городском населении района – 88,7%.

После переписи населения 2002 года до настоящего времени продолжается достаточно резкое снижение численности населения – на 4,4 тыс. человек .

Прогноз численности населения МО «Онежское», тыс. чел.

	Муниципальное образование «Онежское»
	Численность населения, тыс. человек
	

	
	2018 г.
	2025 г.

	I вариант
	19,03
	16,75

	II вариант
	19,03
	17,15


Учитывая, что для территорий, расположенных в районах Крайнего Севера более эффективными являются нетрудоемкие производства с высокой степенью механизации и автоматизации, восстановление прежней численности  населения «Онежского» только на их основе представляется маловероятным. Более трудоемкими сферами в настоящее время являются туризм, рекреация, сфера обслуживания. Развитие этих сфер является ключевым фактором решения проблемы муниципального образования -  сокращение его численности населения.

Основными причинами сокращения численности населения является естественная убыль населения и миграция.

Динамика последних лет указывает на отсутствие положительных сдвигов в движении показателя естественного прироста.

Динамика демографических показателей муниципального

образования «Онежское»

	Показатели
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Число родившихся (без учета мертворожденных), человек
	290
	298
	274
	273
	230
	237
	218
	195

	Число умерших, человек
	306
	302
	286
	306
	273
	295
	300
	265

	Общий коэффициент рождаемости, промилле
	13,7
	14,0
	13,4
	13,5
	11,6
	12,1
	11,4
	10,3

	Общий коэффициент смертности, промилле
	14,5
	15,0
	14
	15,2
	13,7
	15,1
	15,6
	14,0

	Естественный прирост (убыль), человек
	-16
	-4
	-12
	-33
	-43
	-58
	-82
	-70

	Общий коэффициент естественного прироста (убыли), промилле
	-0,8
	-0,2
	-0,6
	-1,7
	-2,1
	-3,0
	-4,2
	-3,7


Динамика рождаемости и смертности

в муниципальном образовании «Онежское»

Последние два года произошло ухудшение демографических показателей в Онеге. Рождаемость устойчиво снижается. В 2018 году она достигла 10,3 промилле, что ниже, чем в среднем по России – 10,9 промилле, но немного выше, чем в среднем по Архангельской области, в которой рождаемость в 2018 году составила 9,6 промилле. Для Архангельской области, начиная с 2011 года, также характерна устойчивая убыль населения.

Ухудшение демографической ситуации связано также с высоким уровнем смертности, которая в 2017 году составила 15,6 промилле, а в 2018 – 14 промилле. В Архангельской области показатели смертности были ниже и составляли соответственно – 13,2 и 13,3 промилле. И как результат – разрыв между показателями рождаемости и смертности сильно увеличился. Так, в 2011 году общий коэффициент естественной убыли населения составлял 0,8 промилле, а в 2017 году был в 5 раз выше и составлял 4,2 промилле.

Другим важным фактором сокращения численности населения муниципального образования «Онежское» являются миграционные процессы.

На протяжении последних лет современные миграционные процессы в Онеге характеризовались устойчивым миграционным оттоком населения, который начался еще в 90-х годах. За последние 7 лет численность населения города за счет оттока населения уменьшилась на 2173 человека.

Динамика миграционных процессов

муниципального образования «Онежское»

	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Число прибывших, человек
	400
	356
	472
	524
	476
	498
	537
	568

	Число выбывших, человек
	688
	749
	796
	724
	778
	765
	806
	698

	Миграционный прирост (убыль), человек
	-288
	-393
	-324
	-200
	-302
	-267
	-269
	-130


Оценка современного состояния, структуры жилищного фонда и основных направлений жилищного строительства

Площадь существующей жилой застройки в границах муниципального образования «Онежское» составляет 623,6 га. По видам застройки жилые территории распределяются следующим образом:

-  зоны застройки индивидуальными жилыми домами – 447 га (71,7%);

- зона застройки малоэтажными жилыми домами – 153,4 га (24,6%);

- зона застройки среднеэтажными жилыми домами – 23,2 га (3,7%).

Общая площадь жилищного фонда Онеги в 2017 году составила 504,9 тыс. кв. м. За 6 последних лет (2011-2017 гг.) общая площадь жилищного фонда увеличилась на 165,2 тыс. кв. м.
Динамика жилищного фонда муниципального образования «Онежское»

	Показатели
	Ед, измерения
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Общая площадь жилых помещений
	тысяча кв. м
	339,7
	341,2
	491,9
	491,9
	501,4
	502
	504,9

	Темпы роста жилищного фонда (в % к предыдущему году)
	%
	100,0
	100,4
	144,2
	100,0
	101,9
	100,1
	100,6


Средняя обеспеченность населения муниципального образования «Онежское» жилым фондом в 2017 составила 26,3 кв. м. на 1 жителя, что на 2,2 кв. м больше, чем по городскому населению Архангельской области, которая в 2017 году составила 24,1 кв. м на человека. 

В Онеге часть населения проживает в ветхих аварийных домах, построенных в 50-60 годах прошлого века, значительная часть которых представлена деревянными домами.

В настоящее время на территории муниципальных образований Архангельской области действует адресная областная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», целью которой является устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Общая площадь ветхих домов района, включенных в программу, составляет 38,7 тыс. кв. м, из них 73,2%  приходится на город Онега (28,6 тыс. кв. м.). В этом аварийном фонде района проживает 2352 человека из них 83,7% -это жители Онеги (1968 чел.). В соответствии с программой до 2025 года в Онеге должно быть снесено 69 домов. 

Плотность населения в границах населенного пункта Онега составила 4,5 чел./га. Плотность населения в границах жилых территорий составила 30,5 чел./га.

 В муниципальном образовании «Онежское» достаточно территорий для жилищного строительства на первую очередь и расчетный срок с учетом реновации территорий под аварийным и ветхим жильем и использования неиспользуемых производственных территорий.

Прогноз жилищного фонда

муниципального образования «Онежское», тыс. кв. м
	
	2017
	Первый вариант
	Второй вариант 

	
	
	2025
	2040
	2025
	2040

	Обеспеченность жилищным фондом - целевой показатель, кв. м
	26,3
	30
	35
	30
	35

	Общая площадь жилищного фонда
	504,9
	502,5
	560,0
	514,5
	700,0

	Общая площадь жилых домов, подлежащая сносу (по программе)
	28,3
	28,3
	-
	28,3
	

	Общая площадь прочих аварийных  жилых домов, подлежащих сносу
	23,6
	-
	23,6
	-
	23,6

	Общая площадь ветхих домов, подлежащих сносу
	52,5
	-
	52,5
	-
	52,5

	Сохраняемый жилищный фонд
	х
	476,6
	400,5
	476,6
	400,5

	Ввод жилых домов за период
	х
	25,9
	159,5
	37,9
	299,5

	Ввод в среднем за год
	х
	3,2
	6,9
	4,7
	13,0

	Ввод в среднем за год на душу населения, кв. м.
	х
	0,17
	0,43
	0,26
	0,69


Конфигурация жилых территорий будет изменяться в основном за счет расширения территорий под индивидуальное жилищное строительство на 30 га. Другие виды застройки будут осуществляться на территориях занятых в настоящее время ветхими и аварийными домами.

На конец расчетного срока площадь жилых территорий составит654,7 га, в том числе по виду застройки:

зоны застройки индивидуальными жилыми домами – 478 га (73%);

зона застройки малоэтажными жилыми домами – 153,4 га (23,4%);
Укрупненный прогноз объемов водоснабжения в муниципальном образовании «Онежское»

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных пунктах поселения приняты согласно СП 30.13330.2012. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Расход на нужды промышленности и неучтенные расходы принят в размере 20% от расчетного расхода на хозяйственно-бытовые нужды.
Прогноз объемов водоснабжения
	Численость населения, чел
	Норма, л/сут на человека
	Объем воды, м3/сут

	
	
	На хозяйственно-питьевые нужды
	Промышленность и неучтенные расходы

	20000
	250
	5000
	1000


Расход воды на пожаротушение определен согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» и СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».
Объем воды для нужд пожаротушения
	Наименование
	Норма л/с
	Кол-во одновр. пожаров
	Время тушения пожара, ч
	Расход воды

	
	
	
	
	м3/ ч

	Правобережные районы
	

	На наружное пожаротушение
	10
	2
	3
	72

	На внутреннее пожаротушение 
	10
	2
	3
	72

	Итого
	
	
	
	144

	Поньга
	

	На наружное пожаротушение
	5
	1
	3
	18

	На внутреннее пожаротушение 
	5
	1
	3
	18

	Итого
	
	
	
	36

	Легашевская Запань
	
	
	
	

	На наружное пожаротушение
	5
	1
	3
	18

	На внутреннее пожаротушение 
	5
	1
	3
	18

	Итого
	
	
	
	36


Прогноз объемов водоотведения в муниципальном образовании «Онежское» 
Удельное среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя в населенных пунктах области приняты согласно СП 32.1330.2012 и приравнивается среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. 

Прогноз объемов водоотведения

	Численость населения, чел
	Норма, л/сут на человека
	Объем воды, м3/сут

	
	
	На хозяйственно-питьевые нужды
	Промышленность и неучтенные расходы

	20000
	250
	5000
	1000


Перспективные электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора  муниципального образования «Онежское»
Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и Инструкцией по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94.

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок для населенных пунктов с газовыми плитами – 2170 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300, со стационарными электроплитами, соответственно, 2750 кВтч/чел в год и 5500 часов. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по поселению – для населенных пунктов с газовыми плитами – 0,41 кВт/чел, для населенных пунктов со стационарными электроплитами – 0,5 кВт/чел. Расчет электрических нагрузок от жилищно-коммунального сектора представлен в таблице.
Расчет электрических нагрузок

	Наименование
	Расчетный срок

	
	Численность населения, чел.
	Электропотребление, млн. кВт·ч/год
	Максимальная электрическая нагрузка, МВт

	Муниципальное образование «Онежское»
	20000
	49,15
	9,10


Перспективный расчет параметров теплоснабжения на территории  муниципального образования «Онежское»

Теплоснабжение капитальной застройки и социальной сферы населенных пунктов поселения будет обеспечиваться теплоснабжением от существующих котельных, с учётом их реконструкции, а также от индивидуальных отопительных систем (печей, котлов, газогенераторов и др.).

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора определены в соответствии с изменением численности населения и благоустройством жилого фонда.

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление Т = -350С (согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»).

Расход тепла по потребителям на расчетный срок

	Застройка
	Общая площадь жилых зданий тыс. м3
	Расход тепла на отопление, МВт

	Существующая сохраняемая
	400,5
	49,7 

	Новая
	299,5
	23,0

	Итого:
	72,7


Коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, принят 0,25. Расход тепла на отопление общественных зданий составит 18,2 МВт.

Укрупненный показатель теплового потока на горячее водоснабжение принят 407 Вт/чел. Расход тепла на ГВС составит 8,1 МВт.
Перспективный расчет параметров вывоза твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Онежское»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Первая очередь (2022 г.)
	Расчетный срок (2032 г.)

	1
	вывезено за год твердых коммунальных отходов
	Тысяча, куб.м
	28
	29

	2
	вывезено за год твердых коммунальных отходов
	Тысяча тонн
	7
	7,2


Перспективный расчет параметров газоснабжения на территории  муниципального образования «Онежское»

Территория города на первую очередь проектирования будет снабжаться только сжиженным газом.

Потребление сжиженного газа будет постепенно снижаться и на первую очередь оно ориентировочно составит 400 т газа/год.

3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»:
показатели качества поставляемого коммунального ресурса;

показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения;

показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения (удельные расходы топлива и энергии, проценты собственных нужд, проценты потерь в сетях);

показатели воздействия на окружающую среду.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	№№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние (2019 год)
	Расчётный срок 

(2040 год)

	1
	Территории

	1.1
	Площадь территории в границах муниципального образования «Онежское»
	га
	16201,7
	16201,7

	1.1.1
	Территория в границах населённого пункта г. Онега
	га
	4202,7
	5421,9

	
	
	%
	25,9
	33,5

	2
	Функциональные зоны 
	
	
	

	2.1
	жилые зоны:

в том числе:
	га
	623,7
	654,7

	2.1.1.
	зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	га
	23,3
	23,3

	2.1.2
	зона застройки малоэтажными жилыми домами (от 4 этажей, включая мансардный)
	га
	153,4
	153,4

	2.1.3.
	зона застройки индивидуальными жилыми домами 
	га
	447,0
	478,0

	3
	Население

	3.1
	Постоянное население
	тыс. чел
	19,03
	20,00

	4
	Жилищный фонд

	4.1
	Жилищная обеспеченность
	кв. м./чел
	26,3
	35,0

	4.2
	Общая площадь жилищного фонда
	тыс. м²
	504,9
	700,0

	4.3
	Общая убыль жилищного фонда
	тыс. м²
	-
	104,4

	4.4
	Общий объем нового жилищного строительства
	тыс. м²
	-
	299,5

	7
	Инженерное обеспечение

	7.1
	Тепловые нагрузки
	МВт
	71,5
	99,0

	7.2
	Потребляемая электрическая мощность
	МВт
	8,7
	9,9

	
	Потребность в водоснабжении
	куб. м/ в сутки
	5709
	6000

	7.3
	Потребность в водоотведении
	м³/сут.
	5709
	6000

	7.4
	Отходы производства и потребления
	м³/год.
	42817
	45000


Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.
Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта: перевод источников теплоснабжения на более дешевый вид топлива.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения сельского поселения являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Реализация программных мероприятий по развитию системы водоотведения сельского поселения позволит достичь следующего эффекта: предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду.

Реализация программных мероприятий по развитию системы сбора и утилизации (захоронения) ТБО сельского поселения позволит достичь следующего эффекта: улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

4. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей
Объем финансирования Программы будет уточняться ежегодно при формировании бюджета муниципального образования «Онежское» на очередной финансовый год.
Общая программа инвестиционных проектов представлена в таблице:
	Наименование
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	Всего 2020 - 2039 гг.
	1 этап
	2 этап

	
	
	2020 - 2025 гг.
	2026 - 2039 гг.

	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
	

	Проект. Развитие (модернизация) линейных объектов электроснабжения (электрических сетей)
	0
	0
	0

	Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении
	0
	0
	0

	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
	

	Проект. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии
	121540,0
	70740,0
	50800,0

	Проект. Новое строительство и реконструкция тепловых сетей
	38900,0
	38900,0
	0

	Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении
	160440,0
	109640,0
	50800,0

	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
	

	Проект. Строительство и реконструкция головных объектов
	0
	0
	0

	Проект. Строительство и реконструкция линейных объектов
	1549,9
	1549,9
	0

	Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении
	1549,9
	1549,9
	0



	Программа инвестиционных проектов в водоотведении
	

	Проект. Новое строительство и реконструкция головных объектов
	0
	0
	0

	Проект. Развитие (модернизация) линейных объектов
	219554,0
	219554,0
	0

	Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении
	219554,0
	219554,0
	0

	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении


	0
	0
	0

	Проект. Новое строительство и реконструкция головных объектов
	0
	0
	0

	Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении


	0
	0
	0

	ВСЕГО общая Программа проектов
	381543,9
	330743,9
	50800,0


4.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
В соответствии со Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Архангельской области на 2019 - 2023 годы утвержденной указом губернатора Архангельской области № 29-у от 29 апреля 2019 года запланированы следующие мероприятия: для организации централизованного электроснабжения Онежского полуострова рассматривается вариант филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»: сооружение 2-х цепной ВЛ 110 кВ от ПС Онега до ПС Летняя Золотица со строительством ПС 110 кВ Летняя Золотица, ПС 110 кВ Пурнема, ПС 110 кВ Лопшеньга, ПС 110 кВ Соловецкая. Запланированы следующие мероприятия:

- строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Онега до ПС 110 кВ Летняя Золотица с проводом марки АС-120, протяженностью 145 км , с подключением ПС 110 кВ Пурнема отпайками к одной цепи ВЛ 110 кВ;

- реконструкция ПС 110 №116 кВ Онега с переходом на схему «Одна рабочая секционированная выключателем система шин» (типовая схема №110-9) с установкой выключателей на отходящих линиях и секционного выключателя;

Кроме того, необходимо строительство следующих линий электропередач на 1 очередь проектирования:

- резервирование системы электроснабжения 10 кВ Рабочего поселка ЛДК по 2м возможным вариантам. Первый вариант - строительство ВЛ от подстанции 110/10кВ Онега до ТП-59. Второй вариант – продолжение фидера № 14 от ТП-37А до ТП-55;

- полная реконструкция сети 10 кВ на территории Рабочего поселка ЛДК в связи с техническим износом оборудования;

- резервирование фидера № 3 от подстанции 110/10 кВ Онега, путем строительства ВЛ от ТП-39 до фидера №11 с попутным обеспечением электроэнергией проектируемой застройки на первую очередь;

- строительство ВЛ 10 кВ от ТП-86 до фидера № 11 для дополнительного резервирования системы электроснабжения города и обеспечения электроэнергией строящегося на 1 очередь жилого массива «Верховье-2».

На расчетный срок проектируются линии электропередач:

резервирование фидера № 11 путем строительства ВЛ 10 кВ до ТП-22.

Более подробное развитие системы электроснабжения 10 кВ должно быть рассчитано на следующих стадиях проектирования.

Дальнейшее развитие электрических сетей должно быть направлено на решение следующих вопросов:

- увязка инженерного обеспечения со стратегией экономического развития города;

- опережающее строительство объектов энергетики, необходимых для стабильного развития районов города;

- возможность присоединения новых потребителей;

- ликвидация «узких мест» в энергосистеме города;

- повышение пропускной способности питающих сетей;

- наиболее полное использование существующей сети с проведением работ по их восстановлению;

- строительство новых элементов схемы сети в связи с физическим и моральным старением существующих.
4.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

В рамках подписаного с ООО «ПКТС» концессионного соглашения в отношении единого технологического комплекса объектов теплоснабжения муниципальной собственности муниципального образования «Онежское» Онежского муниципального района для обеспечения потребителей услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения и в целях обеспечения потребителей услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения и повышения надежности теплоснабжения потребителей от сетей теплоснабжения, являющихся муниципальной собственностью муниципального образования «Онежское» Онежского муниципального района, находящихся в концессионном соглашении, предусмотрены следующие мероприятия:

1. строительство нового участка тепловой сети с целью объединения котельных «24-й квартал (ЦРБ)» и «Сортрейд», а также оптимизация проходных диаметров существующих участков тепловой сети котельной «Сортрейд» в период с июня по август 2020 г. общей протяженностью в двухтрубном исчислении 1044 п/м разных диаметров;

2. реконструкция тепловой сети котельной «24-й квартал (ЦРБ)» в период с мая по сентябрь 2022 года общей протяженностью 500п/м разных диаметров;

3. Замена существующих котлов марки «КВр-2,0» в количестве 2 шт.  с мая по сентябрь 2024 гг.;

4. реконструкция тепловой сети котельной п. Поньга в период с июня по август 2022 года в двухтрубном исполнении протяженности 600 п/м разных диаметров;
5. поэтапная замена в котельной п. Поньга существующих котлов на стальные водогрейные котлы марки "КВр-0,5" в количестве 3 шт. в течение трех этапов с июня 2021 по август 2023 гг., с заменой по котлу в количестве 1 штуки в каждом из данных этапов.
Согласно инвестиционной программе АО «Онега-Энергия», утвержденной Постановлением Министерства ТЭК и ЖКХ АО от 30.10.2017 № 128-п и инвестиционной программы ООО «ПКТС», утвержденной Постановлением Министерства ТЭК и ЖКХ АО от 28.10.2016 № 98-п, планируются следующие мероприятия в области развития теплоснабжения:

1. Реконструкция котельной АО «Онега-Энергия», с установкой дополнительного котла мощностью 14МВт с целью снижения уровня износа существующего оборудования и ликвидации дефицита мощности. Установленная мощность котельной после реконструкции составит 57 МВт.
2. Строительство нового участка тепловой сети с целью объединения котельных «24-й квартал (ЦРБ)» и «Сортрейд», а также оптимизация проходных диаметров существующих участков тепловой сети котельной «Сортрейд» общей протяженностью в двухтрубном исчислении 950 метров разных диаметров в 2020 году.

3. Реконструкция тепловой сети котельной «24 квартал (ЦРБ)» общей протяженностью 609 м разных диаметров в 2022 году.

4. Двухэтапная замена в котельной «ЦРБ» существующих котлов марки «КВрМ-2» в количестве 2 штук в период 2019-2025 годы.

5. Реконструкция тепловой сети котельной пос. Поньга протяженностью 600 м в двухтрубном исполнении разных диаметров в 2022 году.

6. Поэтапная замена в котельной пос. Поньга существующих котлов на стальные водогрейные котлы марки КВр-0,5 в количестве 3 штук в период с 2021-2023 годы (ежегодная замена по одному котлу)

7. Реконструкция тепловой сети котельной «ЦРБ» протяженностью 344 м в двухтрубном исполнении разных диаметров в период 2019-2021 годы.

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Выявленные проблемы функционирования и развития системы водоснабжения муниципального образования «Онежское» решаются посредством мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

Основными направлениями данных мероприятий являются:

- максимально возможное использование существующего оборудования;

- вывод из эксплуатации малоэкономичного, устаревшего оборудования, оказывающего негативное воздействие на окружающую природную среду.

Для гарантированного водоснабжения муниципального образования «Онежское» при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- поэтапную реконструкцию существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения жителей района рекомендуются новый поверхностный водозабор на озере Хайнозеро. Существующий подземный линейный водозабор сохраняется в качестве дополнительного (резервного) источника.

Водозаборная скважина, расположенная на территории района Шалга, рекомендуется к закрытию, так как вода из данной скважины не отвечает требованиям, предъявляемым к питьевой воде, а строительство локальных очистных сооружений не целесообразно.

Для района Легашевская Запань также предлагается устройство станции водоподготовки и строительство водонапорной башни.  В соответствии с инвестиционной программой ООО «Онега-ВК», утвержденной постановлением Министерства ТЭК и ЖКХ АО от 29.10.2018 № 121-п предлагается мероприятие по строительству водопровода от водозабора на р. Поньга до пос. Легашевская Запань, с разводящей сетью и установкой 12 водоразборных колонок.

В качестве источников водоснабжения промышленных предприятий предлагаются существующие водозаборы на реке Онега и озеро Хайнозеро. 

Водоснабжение жителей города и промышленных предприятий предлагается осуществлять по отдельным системам: хозяйственно-питьевое и техническое. Хозяйственно-питьевое водоснабжение будет осуществляться по трем независимым системам с отдельными источниками водоснабжения: правобережные районы, поселок Поньга и поселок Легашевская запань. Техническое водоснабжение существующих предприятий осуществляется по локальным ведомственным водопроводным сетям с водозаборами из реки Онега и озеро Хайнозеро.

В городе сохраняется сложившаяся система водоснабжения с перекладкой и реконструкцией водопроводных сетей в местах, требующих замены. В районах новой жилой застройки проектируется прокладка новых водопроводных сетей с подключением к существующим городским водопроводным сетям.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения предлагается объединить существующие хозяйственно-питьевые водопроводы в три независимые системы: правобережную и поселка Поньга и поселка Легашевская запань.

Предусматривается реконструкция водозабора и магистрального водовода с озера Большое Хайнозеро. Мероприятие предложено к реализации ООО «Онега-ВК» по инициативной концессии в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Онежское».

Водовод, проложенный по северо-восточной окраине существующего города, подлежит ликвидации. Вместо него предлагается магистральный водовод, запланированный к прокладке по проектной уличной сети. Таким образом, в центральной части города сохранится магистральное водопроводное кольцо. Запас воды рекомендуется хранить в существующих резервуарах, а также предлагается строительство водонаборных башен на господствующих высотах в районе поселков Шалга и Каменная Гора.

Поселок Поньга. Существующая система водоснабжения поселка дополняется дополнительными водопроводными сетями, проложенными по существующим улицам.
Поселок Легашевская запань. Существующая система водоснабжения поселка дополняется станцией водоподготовки, водонапорной башней, расположенной на территории поселка, а также водопроводными сетями, проложенными по существующим улицам.
4.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении
Для городской застройки предлагается централизованная раздельная система водоотведения. На территории правобережья города предлагается сохранение существующей системы водоотведения с реконструкцией сетей и сооружений, и развитием сети коллекторов на тех улицах, на которых они отсутствуют. Для улучшения комфортности проживания рекомендуется строительство сети коллекторов для приема жидких бытовых отходов непосредственно из домов. Для районов Шалга и Каменная гора предлагается строительство системы водоотведения с подачей стоков в централизованную систему и далее на очистку.

Напорный коллектор, проложенный по проспекту Ленина, предлагается частично ликвидировать и проложить новый напорный коллектор по улице Вересового с подачей сточных вод на проектируемую насосную станцию.

Для районов Поньга и Легашевская запань предлагается строительство самотечно-напорной канализации с подачей сточных вод на локальные очистные сооружения, которые рекомендуется построить южнее указанных районов.

Не канализованная застройка должна быть обустроена системой самотечно-напорных коллекторов с подачей стоков на очистные сооружения или оборудоваться локальными системами.

Водоотведение технических сточных вод от промышленных предприятий необходимо осуществлять в городскую сеть водоотведения с подачей на городские очистные сооружения.

При необходимости и по согласованию с контролирующими органами необходимо предусмотреть предварительную очистку на территории предприятия, состав и производительность очистных сооружений необходимо рассмотреть на следующих стадиях проектирования в зависимости от мощности конкретных предприятий и состава сточных вод. При проектировании систем водоотведения предприятий необходимо предусмотреть возможность использования очищенных сточных вод для организации оборотного, повторного и последовательного водоснабжения предприятий. Выпуски очищенных сточных вод согласовываются с контролирующими органами.

При выборе схемы и системы канализации промышленных предприятий необходимо учитывать:

- возможность исключения образования загрязненных сточных вод в технологическом процессе за счет внедрения безотходных и безводных производств, использование сухих процессов, устройств замкнутых систем водного хозяйства, применения воздушных методов охлаждения и т.п.;

- требования к качеству воды, используемой в различных технологических процессах, и ее количество;

- количество и характеристику сточных вод, образующихся в различных технологических процессах, и физико-химические свойства присутствующих в них загрязняющих веществ, материальный и энергетический балансы водопотребления и водоотведения;

- возможность локальной очистки потоков сточных вод с целью извлечения отдельных компонентов и повторного использования воды, а также создания локальных замкнутых систем производственного водоснабжения;

- возможность последовательного использования воды в различных технологических процессах с различными требованиями к ее качеству;

- возможность вывода отдельным потоком сточных вод, требующих локальной очистки;

- возможность объединения сточных вод с идентичной качественной характеристикой;

- возможность использования в производстве очищенных бытовых и городских сточных вод, а также поверхностных сточных вод и создания замкнутых систем водного хозяйства без сброса сточных вод в водные объекты.

Существующие очистные сооружения правобережных районов подлежат реконструкции со строительством блока биологической очистки с доочисткой перед выпуском.

Для левобережной части города необходимо строительство канализационных очистных сооружений заводского изготовления в количестве двух штук. Сброс очищенных сточных вод рекомендуется осуществлять в болото бассейна реки Малая Поньга.

Для организации сброса в болота необходимы мероприятия по высадке специальных растительных культур, способствующих процессу самоочищения в болоте и дополнительные исследования по стоковым характеристикам болот.

4.5. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО

Дальнейшая работа с целью снижения экологической опасности обращения с отходами производства и потребления и для сокращения объемов вывоза отходов на полигон должна быть направлена на:

- работу инвентаризации образующихся, перерабатываемых и захораниваемых отходов;

-  внедрение раздельного сбора, переработки и утилизации отходов;

- проведение разъяснительной работы с населением по сбору отходов;

- приобретение и размещение на территории полигона: инсинераторной установки для утилизации биологических отходов; установки по утилизации больничных и медицинских отходов; установка, предназначенная для технического обезвреживания резино-технических изделий, в том числе шин; установка для совместной утилизации ТКО и промышленных отходов;

- организация раздельного сбора отходов на местах сбора путем установки специализированных контейнеров для стекла, макулатуры, пластмассы и прочих отходов;

- обеспечение отдельного сбора токсичных отходов с их последующим вывозом на переработку или захоронение;

- оборудование специальных площадок и установка мусорных контейнеров в соответствии требованиям санитарных норм;

- для сокращения количества контейнеров и рейсов мусоровозов желательно приобретение машин с прессовальной техникой, которая позволяет сокращать объем отходов от 4 до 8 раз;

- хранение отходов предприятий должно осуществляться в специально отведенных местах в герметично закрытых контейнерах;

- разработка системы контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающие возможность их появления;

- внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий переработки отходов;

- сбор, транспортировка и обезвреживание твердых бытовых отходов;

- сбор, удаление специфических отходов (крупногабаритных твердых бытовых предметов, токсичных в разной степени отходов больниц, парикмахерских, лабораторий и др.);

- сбор пищевых отходов; удаление жидких отходов не канализованной части городских районов;

- уборка территории от уличного смета, листьев, павших деревьев, снега и льда, с обеспечением нормального передвижения населения и транспорта.

Комплекс мероприятий по санитарной очистке, механизмы их реализации и нормативно-правового обеспечения должны быть разработаны в целевых программах, выполненных специализированными организациями.

В соответствии с ТСОО предусмотрена также модернизация существующего полигона, расположенного около г. Онега (ООО»Д-Люкс») с установкой на существующем полигоне мусоросортировочного комплекса с долей извлечения вторичного сырья около 15% и мощностью 12 тыс. тонн в год.

С целью сокращения объемов захоронения отходов на полигонах и снижению стоимости услуг регионального оператора на территории Архангельской области рекомендуется в качестве пилотных проектов внедрение раздельного сбора отходов. 

Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами Архангельской области предлагается поэтапный переход к раздельному сбору ТКО, что позволит решить ряд организационных и экономических проблем. При изначально небольшом уровне участия населения в раздельном сборе заполнение контейнера вторичными ресурсами будет занимать значительное время. Вторичные ресурсы имеют значительную рыночную стоимость, а значит часть затрат может компенсироваться их реализацией. ТСОО предполагает на начальных этапах внедрение раздельного сбора отходов в населенных пунктах с наибольшей численностью населения и высоким уровнем развития инфраструктуры, в число которых попадает Онежский район (г. Онега).
4.6. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении 
В схеме территориального планирования Архангельской области запланировано строительство магистрального газопровода в город Онега. При строительстве газопровода на расчетный срок будет возможна газификация котельных и малоэтажной застройки.

5. Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения

5.1. Источники и объемы инвестиций по проектам
Источники инвестиций по проектам Программы включают:

- внебюджетные источники:

- инвестиционные составляющие в тарифах ресурсоснабжающих организаций;

- привлеченные средства (кредиты);

- средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов);

- бюджетные средства:

-  федеральный бюджет;

-  региональный бюджет;

-  местный бюджет.

Источники инвестиций по годам и этапам реализации Программы, по системам коммунальной инфраструктуры представлены в таблице.

Объемы инвестиций Программы  носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий
	Наименование
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	Всего 2020 - 2039 гг.
	1 этап
	2 этап
	1 этап 2020 - 2025 гг.
	2 этап 2026-2039 гг.

	
	
	2020г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026-2039 г.
	
	

	Электроснабжение, тыс.руб.

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	средства регионального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	средства местного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Водоснабжение, тыс.руб
	1549,9
	549,9
	500,0
	500,0
	0
	0
	0
	0
	1549,9
	0

	средства федерального бюджета
	0

	0
	0
	0

	0
	0
	0
	0
	0
	0

	средства регионального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	средства местного бюджета
	1549,9
	549,9
	500,0
	500,0
	0
	0
	0
	0
	1549,9
	0

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Газоснабжение,

тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	средства регионального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	средства местного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Теплоснабжение, тыс.руб
	160440,0
	28900,0
	9500,0
	14950,0
	25500,0
	23040,0
	7750,0
	50800,0
	109640,0
	50800,0

	средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	средства регионального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	средства местного бюджета
	160440,0
	28900,0
	9500,0
	14950,0
	25500,0
	23040,0
	7750,0
	50800,0
	109640,0
	50800,0

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Водоотведение, тыс.руб
	219554,0
	0
	0
	15000,0
	0
	204554,0
	0
	0
	219554,0
	0


	средства федерального бюджета
	70000,0
	0
	0
	0
	0
	70000,0
	0
	0
	70000,0
	0

	средства регионального бюджета
	10000,0
	0
	0
	10000,0
	0
	0
	0
	0
	10000,0
	0

	средства местного бюджета
	5000,0
	0
	0
	5000,0
	0
	0
	0
	0
	5000,0
	0

	внебюджетные источники
	134554,0
	0
	0
	0
	0
	134554,0
	0
	0
	134554,0
	0


	Итого по программе
	381543,9
	29449,9
	10000,0
	30450,0
	25500,0
	227594,0
	7750,0
	50800,0
	330743,9
	50800,0

	средства федерального бюджета
	70000,0

	0
	0
	0
	0
	70000,0
	0
	0
	70000,0
	0

	средства регионального бюджета
	10000,0
	0
	0
	10000,0
	0
	0
	0
	0
	10000,0
	0

	средства местного бюджета
	166989,9
	29449,9
	10000,0
	20450,0
	25500,0
	23040,0
	7750,0
	50800,0
	116189,9
	50800,0

	внебюджетные источники
	134554,0
	0
	0
	0
	0
	134554,0
	0
	0
	134554,0
	0


6. Управление Программой
Система управления Программой и контроль хода ее выполнения определяется в соответствии с требованиями действующего федерального, регионального и муниципального законодательства.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.
Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Архангельской области, органов местного самоуправления муниципального образования «Онежское», предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

Процесс реализации Программы включает в себя эффективное выполнение намеченных мероприятий, целевое использование бюджетных средств и других ресурсов, отчетность.

Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются Заказчиком. Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых Заказчиком с исполнителями программных мероприятий.

Заказчик (Заказчик-координатор) ежегодно готовит предложения о внесении изменений в постановление об утверждении Программы в части приведения объемов финансирования Программы на очередной финансовый год в соответствие с решением представительного органа местного самоуправления о бюджете муниципального образования «Онежское» на очередной год и плановый период. При этом корректировке подлежат показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы и при необходимости мероприятия, задачи и цели Программы.
В соответствии с прогнозным расчетом совокупных инвестиционных затрат по проектам и максимально возможным ростом тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) проведена оценка размеров тарифов, надбавок, инвестиционных составляющих в тарифе, необходимых для реализации Программы (с учетом доступности услуг для потребителей.
Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития муниципального образования «Онежское» и Архангельской области.

Обоснование уровней тарифов, их инвестиционных составляющих, надбавок, платы за подключение, необходимое для реализации Программы, приведено в разделе «Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения» Обосновывающих материалов.

Механизм реализации Программы, включая систему и порядок финансирования, определяется нормативными правовыми актами Администрации муниципального образования «Онежское». Механизм реализации Программы базируется на принципах разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет Заказчик – Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район».
План-график работ по реализации Программы должен соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов в электроснабжении, теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении.

Реализация мероприятий Программы осуществляется поэтапно:

1 этап – 2020–2025 гг.;

2   этап – 2026–2039 гг..
Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Архангельской области и муниципального образования «Онежское».
Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках ежегодного мониторинга.

Целью мониторинга Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.
Мониторинг Программы включает следующие этапы:

- периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

- анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

Целью мониторинга выполнения Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Заказчик по итогам отчетного года составляет доклад о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств.

Доклад должен содержать следующую информацию:

· характеристика Программы (наименование, объемы финансирования в целом по Программе по годам ее реализации, основные цели и задачи Программы, краткое описание основных мероприятий Программы, увязанное с финансированием);

· описание достигнутых результатов Программы, включая анализ причин невыполнения (перевыполнения) контрольных значений целевых индикаторов;

· объем привлеченных средств регионального бюджета, внебюджетных источников;

· анализ проблем, возникших при реализации Программы, включая предложения по их решению;

· копии актов проверок реализации Программы (в случае если они проводились).
Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная 
корректировка Программы. Решение о корректировке целей и срока реализации Программы, перечня программных мероприятий принимается представительным органом муниципального образования «Онежское».
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